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Uber diese Betriebsanleitung DE

1 Uber diese Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung beschreibt Heizolfilter (im Folgenden auch ,Pro-
dukt®). Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts.

» Sie durfen das Produkt erst benutzen, wenn Sie die Betriebsanleitung
vollstandig gelesen und verstanden haben.

» Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung fiur alle Arbeiten an und mit
dem Produkt jederzeit verfigbar ist.

* Geben Sie die Betriebsanleitung und alle zum Produkt gehérenden
Unterlagen an alle Benutzer des Produkts weiter.

*  Wenn Sie der Meinung sind, dass die Betriebsanleitung Fehler, Wider-
spruche oder Unklarheiten enthalt, wenden Sie sich vor Benutzung des
Produkts an den Hersteller.

Diese Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschitzt und darf ausschliel3-
lich im rechtlich zulassigen Rahmen verwendet werden. Anderungen vorbe-
halten.

Fir Schaden und Folgeschaden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebs-
anleitung sowie Nichtbeachten der am Einsatzort des Produkts geltenden
Vorschriften, Bestimmungen und Normen entstehen, tbernimmt der Herstel-
ler keinerlei Haftung oder Gewahrleistung.
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Informationen zur Sicherheit

Informationen zur Sicherheit

Warnhinweise und Gefahrenklassen

In dieser Betriebsanleitung finden Sie Warnhinweise, die auf potenzielle
Gefahren und Risiken aufmerksam machen. Zusatzlich zu den Anweisungen
in dieser Betriebsanleitung missen Sie alle am Einsatzort des Produktes gel-
tenden Bestimmungen, Normen und Sicherheitsvorschriften beachten. Stel-
len Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass lhnen alle Bestimmun-
gen, Normen und Sicherheitsvorschriften bekannt sind und dass sie befolgt
werden.

Warnhinweise sind in dieser Betriebsanleitung mit Warnsymbolen und Sig-

nalwdrtern gekennzeichnet. Abhangig von der Schwere einer Gefahrdungs-
situation werden Warnhinweise in unterschiedliche Gefahrenklassen unter-
teilt.

HINWEIS macht auf eine méglicherweise gefahrliche Situation aufmerksam,
die bei Nichtbeachtung Sachschaden zur Folge haben kann.

2.2

BestimmungsgemaRe Verwendung

Dieses Produkt eignet sich ausschlief3lich fiir den Einsatz in Ein- und Zwei-
strangsystemen zur kontinuierlichen Filterung folgender Brennstoffe in Heiz-
Olverbraucheranlagen:

Einstrangsysteme:

* Heizodl EL nach DIN 51603-1 und nach DIN SPEC 51603-6 mit 0 - 30 %
Fettsdure-Methylester (FAME) nach EN 14214

» Dieselkraftstoff nach EN 590 mit bis zu 7 % Fettsdure-Methylester
(FAME) nach EN 14214

» Bioheizdl und Biodiesel mit bis zu 30 % Fettsaure-Methylester (FAME)
nach EN 14214

» Paraffinische Brennstoffe (beispielsweise HVO/GTL nach DIN/TS
51603-8) anteilig mit 0 - 100 %
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Informationen zur Sicherheit ﬁ

Zweistrangsysteme:

» Heizoél EL nach DIN 51603-1 und nach DIN SPEC 51603-6 mit 0 - 30 %
Fettsaure-Methylester (FAME) nach EN 14214

» Dieselkraftstoff nach EN 590 mit bis zu 7 % Fettsdure-Methylester
(FAME) nach EN 14214

» Paraffinische Brennstoffe (beispielsweise HVO/GTL nach DIN/TS
51603-8) anteilig mit 0 - 100 %

Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgeman und verursacht
Gefahren.

Stellen Sie vor Verwendung des Produkts sicher, dass das Produkt fiir die
von lhnen vorgesehene Verwendung geeignet ist. Berticksichtigen Sie dabei
mindestens Folgendes:

* Alle am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Normen und Sicherheits-
vorschriften

» Alle fir das Produkt spezifizierten Bedingungen und Daten
+ Die Bedingungen der von lhnen vorgesehenen Anwendung

Fihren Sie dariiber hinaus eine Risikobeurteilung in Bezug auf die konkrete,
von Ihnen vorgesehene Anwendung nach einem anerkannten Verfahren
durch und treffen Sie entsprechende dem Ergebnis alle erforderlichen
SicherheitsmafRnahmen. Berlcksichtigen Sie dabei auch die mdglichen Fol-
gen eines Einbaus oder einer Integration des Produkts in ein System oder in
eine Anlage.

Fihren Sie bei der Verwendung des Produkts alle Arbeiten ausschlief3lich
unter den in der Betriebsanleitung und auf dem Typenschild spezifizierten
Bedingungen und innerhalb der spezifizierten technischen Daten und in
Ubereinstimmung mit allen am Einsatzort geltenden Bestimmungen, Nor-
men und Sicherheitsvorschriften durch.

Vorhersehbare Fehlanwendung

Das Produkt darf insbesondere in folgenden Fallen und fir folgende Zwecke
nicht angewendet werden:

¢ Einsatz mit unverdiinnten Additiven, Alkoholen und Sauren

» Einsatz in Druckversorgungsanlagen ohne entsprechende Schutzvorkeh-
rungen
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Informationen zur Sicherheit ﬁ

2.4 Qualifikation des Personals

Montage, Inbetriebnahme, Wartung und AuRRerbetriebnahme dieses Pro-
dukts durfen nur von einem qualifizierten Fachbetrieb vorgenommen wer-
den, der Uber eine entsprechende Zertifizierung verfiigt und folgende Anfor-
derungen erfullt:

» Einhaltung aller am Einsatzort des Produkts geltenden Bestimmungen,
Normen und Sicherheitsvorschriften zum Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen.

* In Deutschland: Zertifizierung gemaf § 62 der Verordnung Uber Anlagen
zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV).

Arbeiten an und mit diesem Produkt dirfen nur von Fachkraften vorgenom-
men werden, die den Inhalt dieser Betriebsanleitung und alle zum Produkt
gehdrenden Unterlagen kennen und verstehen.

Die Fachkrafte missen aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse
und Erfahrungen in der Lage sein, mogliche Gefahrdungen vorherzusehen
und zu erkennen, die durch den Einsatz des Produkts entstehen kénnen.

Den Fachkraften mussen alle geltenden Bestimmungen, Normen und
Sicherheitsvorschriften, die bei Arbeiten an und mit dem Produkt beachtet
werden mussen, bekannt sein.

2.5 Persodnliche Schutzausriistung

Verwenden Sie immer die erforderliche persdnliche Schutzausristung.
Berucksichtigen Sie bei Arbeiten an und mit dem Produkt auch, dass am Ein-
satzort Gefahrdungen auftreten kdnnen, die nicht direkt vom Produkt ausge-
hen.

2.6 Veranderungen am Produkt

Fuhren Sie ausschlief3lich solche Arbeiten an und mit dem Produkt durch, die
in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Nehmen Sie keine Verande-
rungen vor, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind.
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Transport und Lagerung

3  Transport und Lagerung

Das Produkt kann durch unsachgemafen Transport und Lagerung bescha-
digt werden.

UNSACHGEMASSE HANDHABUNG

» Stellen Sie sicher, dass wahrend des Transports und der Lagerung des Pro-
dukts die spezifizierten Umgebungsbedingungen eingehalten werden.

» Benutzen Sie fir den Transport die Originalverpackung.

» Lagern Sie das Produkt nur in trockener, sauberer Umgebung.

» Stellen Sie sicher, dass das Produkt bei Transport und Lagerung stol3ge-
schutzt ist.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschéaden fihren.

AFRISO Heizslfilter 6
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Produktbeschreibung E

Produktbeschreibung
Einstrandfilter Typ V 500 / V' 500
Das Produkt besteht aus einem Messing-Filtergehduse mit Anschliissen G%,

(Typ V1, 500 mit Anschlissen G'/,), einem Filtereinsatz, einer transparenten
Filtertasse sowie einem Absperrventil.

Einstrandfilter Typ R 500

Das Produkt besteht aus einem Messing-Filtergehause mit Anschliissen
G3g, einem Filtereinsatz, einer transparenten Filtertasse, einem Absperrven-
til sowie einem Uberstromventil.

Zweistrangfilter Typ Z 500 / Z'/, 500

Das Produkt besteht aus einem Messing-Filtergehduse mit Anschliissen G%g
(Typ Z'1, 500 mit Anschliissen G'/,), einem Filtereinsatz, einer transparenten
Filtertasse, einem Absperrventil sowie einem Ruckflussverhinderer.

Anwendungsbeispiele

Abbildung 1: Typ V 500/ V¥ 500
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Produktbeschreibung

R—Filter

Abbildung 2: Typ R 500
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Abbildung 3: Typ Z 500/ Z¥2 500
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Produktbeschreibung

4.2 Technische Daten

V = Einstrangfilter

Z = Zweistrandfilter

R = Einstrangfilter mit Ricklaufzufiihrung

ohne Kennzeichn. = Anschluss Tank/Brenner G%4
V2 = Anschluss Tank/Brenner G2 [

500 = Zulassige Medien siehe
Optimum "Bestimmungsgemale Verwendung"

Fi = Filzsieb
St = Stahlsieb

Si = Sinterkunststoffsieb 50-70 ym

Abbildung 4: Typenschliissel

Parameter Wert
Umgebungstemperatur | Messing-Filtertasse: Max. 60 °C
Betrieb Kunststoff-Filtertasse: Max. 40 °C
Betriebsuberdruck Messing-Filtertasse mit Messing-Uberwurfmut-
ter: Max. 6 bar
Kunststoff-Filtertasse: Nur Saugbetrieb
Saugdruck Max. -0,5 bar
Prifdruck 6 bar
Einbaulage Senkrecht — Filtertasse nach unten

AFRISO
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Produktbeschreibung
Durchfluss-Nennleistung
Typ Stahl Filz Siku Siku
100 pm 50-75 ym 50-70 ym 50-70 um
lang
V 500 320 290 250 255
V2-500 560 470 390 405
R 500 250 240 210 215
Z 500 220 200 200 205
Z/>-500 500 400 310 325

Tabelle 1: Oldurchsatz in I/h bei Ap = 100 mbar nach EN 12514-2 bei 50 %-igem Ver-
schmutzungsgrad des Filtereinsatzes

Heizolfilter Ausfuhrung ,Optimum® (mit langer Filtertasse) besitzen anna-

hernd die gleichen Durchfluss-Nennleistungen wie die Standard-Ausfuhrun-

gen.

AFRISO

Heizolfilter
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Montage ﬁ

5 Montage
Das Produkt wird vor dem Brenner installiert.

Das Produkt darf Gber oder unter dem maximalen Fiillstand des Tanks ein-
gebaut werden.

5.1 Montage vorbereiten fiir R 500

= Stellen Sie sicher, dass die Brennerpumpe eine ausreichende Druckbe-
sténdigkeit an der Ricklaufseite aufweist (siehe "Rucklaufdruck").
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Abbildung 5: Riicklaufdruck

Der maximale Riicklaufstrom entspricht dem Férdervolumen der Pumpe, da
wéhrend der Vorbeluftungszeit der gesamte Volumenstrom in den Ricklauf
geférdert wird. Ein eventueller statischer Vordruck der Olsaule addiert sich
zum maximalen Rucklaufdruck.

Wenn keine ausreichende Druckbestandigkeit an der Riicklaufseite der
Brennerpumpe vorhanden ist, empfehlen wir den Einsatz der automatischen
Heizolentllfter Flow-Control oder der Filterentliifter FloCo-Top.

AFRISO Heizolfilter 1



5.2

5.3

Montage

Querschnitt der Saugleitung ermitteln

Bei Umstellung von Zweistranganlagen auf Einstrang-Betrieb sinkt die Stro-
mungsgeschwindigkeit des Brennstoffs in der Saugleitung.

= Stellen Sie sicher, dass der Querschnitt der Saugleitung DIN 4755-2
(Stromungsgeschwindigkeit 0,2 - 0,5 m/s) entspricht, um Luftansammlun-
gen in hoher gelegenen Leitungsbereichen und Gefallstrecken zu vermei-
den (Stérabschaltungen).

Berucksichtigen Sie grundsatzlich die Vorgaben des Anlagenherstellers.

Produkt montieren

= Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht auf oder in der Nahe eines
unisolierten Kesselteils, oberhalb zu 6ffnender Klappen an Feuerungs-
stellen oder am Rauchkanal montiert wird.

= Stellen Sie sicher, dass die Filtertasse senkrecht nach unten zeigt.

1. Montieren Sie das Pro-
dukt mit Hilfe des beige-
fugten Halters und den
beiden Bohrschrauben.

2. Verwenden Sie den Halter
als Schablone, um die
Bohrschrauben einzu-
schrauben.

UNDICHTHEIT DES PRODUKTS

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Rohrverschraubung nach DIN 2353 mit
zylindrischem Einschraubgewinde (G-Gewinde) verwenden und die Rohr-
verschraubung mit einer Flachdichtung oder mit geeignetem Kleber eindich-
ten. Verwendung von Teflonband oder Hanf ist nicht zulassig.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschéaden fiihren.

AFRISO Heizolfilter 12



Inbetriebnahme

1. Montieren Sie die Saugleitung mit einer fur den Produkttyp passenden
Rohrverschraubung G@; oder G'/, nach DIN 2353 am Produkt. Das
Anzugsmoment betragt 40 £10 Nm.

2. Verwenden Sie fur die Produkttypen V 500, R 500 und Z 500 eine

AFRISO Universal-Rohrverschraubung (Zubehor). Das Anzugsmoment
liegt fir @ 6 mm bei 18 3 Nm, fiir @ 8 mm bei 15 5 Nm und fir

@ 10 mm bei 20 +5 Nm. Die Montageanleitung liegt der Rohrverschrau-
bung bei.

3. Montieren Sie beim Produkttyp R 500 die Brennerschlauche. Achten Sie
bei der Montage auf saubere und unbeschadigte Dichtflachen. Das
Anzugsmoment betragt 20 £5 Nm.

FUNKTIONSUNFAHIGES PRODUKT

Stellen Sie sicher, dass Sie die Brennerschlauche der Vor- und Riicklauflei-
tung nicht vertauschen.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschéaden fiihren.

Inbetriebnahme
1. Offnen Sie das Absperrventil.

Betrieb

Druckbetrieb

Beim Einsatz des Produkts im Druckbetrieb muss dieses auf eine Mes-
sing-Filtertasse umgerustet werden.

= Stellen Sie sicher, dass Sie fur diese Anwendung geeignete Vorkehrun-
gen treffen, die auch im Stérfall (defekter Druckminderer) ein Uberschrei-
ten des maximal zuldssigen Betriebsdrucks (beispielsweise Uber ein
Uberstrémventil oder einen Druckschalter) verhindern.

= Stellen Sie sicher, dass Sie unterhalb der Brennerschlauche und des
Heizolfilters eine Ruckhalte-Einrichtung mit Leckage-Erkennung montie-
ren, Uber die ein Olaustritt detektiert und der Brenner abgeschaltet wird.

AFRISO Heizolfilter 13



Betrieb

7.2 Luftansammlung in der Filtertasse

Je nach Art des Filtereinsatzes und des anlagebedingten Saugdruckes kann
es zu einem Luftpolster in der Filtertasse kommen. Bei einem neuem Filter-
einsatz befindet sich unter Umstanden nur eine geringe Menge Brennstoff in
der Filtertasse. Das beeintrachtigt die Anlagenfunktion nicht (solange das
Innere des Filters mit Brennstoff benetzt ist).

Bei steigender Verschmutzung des Filters steigt der Saugdruck und die Fil-
tertasse flllt sich nach und nach komplett mit Brennstoff.

Wenn es aufgrund gréRerer Luftansammlung zu Betriebsstérungen kommt,
ist die Verwendung einer Kombination aus Heizolfilter und Entlifter
(FloCo-Top-1 oder FloCo-Top-2) sinnvoll.

7.3 Einsatz in hochwassergefiahrdeten Gebieten

Das Produkt ist geeignet fiir hochwassergefahrdete Gebiete und ist druck-
wasserdicht bis 10 mH,O (1 bar AuRendruck).

Nach einem Hochwasserereignis muss das Produkt nicht getauscht werden.

FUNKTIONSUNFAHIGES PRODUKT

» Stellen Sie sicher, dass der Einstrangfilter mit Riicklaufzufiihrung (R 500 Si,
R 500 St, R 500 Fi) nach einem Hochwasserereignis getauscht wird.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschéaden fiihren.

AFRISO Heizolfilter 14



Wartung
8 Wartung

8.1 Wartungsintervalle

UNGEEIGNETE REINIGUNGSMITTEL

» Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Reinigung der Kunststoffteile |6semittel-
freie Reinigungsmittel verwenden.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschaden fiihren.

Zeitpunkt Tatigkeit

Bei Bedarf Reinigen Sie die Kunststoffteile mit einer wassri-
gen Seifenlauge

Jahrlich oder bei Bedarf| Tauschen Sie den Filtereinsatz

Alle 5 Jahre Ersetzen Sie die Brennerschlauche der Ein-
strangfilter mit Ricklaufzufuhrung (R 500 Si;
R 500 St; R 500 Fi)

Spatestens nach Ersetzen Sie das Produkt
20 Jahren
Nach Hochwasser Ersetzen Sie den Einstrandfilter mit Ricklaufzu-

fihrung (R 500 Si; R 500 St; R 500 Fi)

AFRISO Heizolfilter 15



Wartung

8.2 Filtereinsatz tauschen

8.2.1 Filtereinsatz ausbauen

AFRISO Heizolfilter 16



Wartung

8.2.2 Filtereinsatz einbauen

AFRISO

Heizolfilter
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Storungsbeseitigung

Storungsbeseitigung

Storungen, die nicht durch die im Kapitel beschriebenen MaRnahmen besei-
tigt werden kénnen, dirfen nur durch den Hersteller oder Fachkrafte beho-

ben werden.

Problem

Mégliche Ursache

Fehlerbehebung

Unregelmafige Stérab-
schaltungen des Bren-
ners

Luftansammlungen in
der Saugleitung durch
zu grolRen Leitungs-
querschnitt der Sauglei-
tung

Legen Sie die Sauglei-
tung korrekt aus (siehe
Kapitel "Querschnitt der
Saugleitung ermitteln™)

Luftansammlungen in
der Filtertasse durch
hohe Stromungsge-
schwindigkeiten und
Saugdruck

Ersetzen Sie das Pro-
dukt durch einen auto-
matischen Heizolentlif-
ter (FloCo-Top-1 oder
FloCo-Top-2)

AFRISO
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Storungsbeseitigung

Problem

Méogliche Ursache

Fehlerbehebung

Flissigkeitssaule kann
nicht angezogen wer-

den oder reildt standig

ab

Geringfiigige Undicht-
heiten (beispielsweise
an Verschraubungen
oder der Entnahmear-
matur) kbnnen zu einem
Lufteintritt in die Saug-
leitung fuhren, auch im
Stillstand

Dichten Sie die zylindri-
sche Rohrverschrau-
bungen mit Kup-
fer-Flachdichtungen
luftdicht ein

Verwenden Sie bei wei-
chem/mittelhartem Kup-
ferrohr zusatzlich eine
Stitzhilse

Prifen Sie samtliche
Dichtflachen auf
Beschadigungen

SchlieRen Sie das
Absperrventil an der
Entnahmearmatur

Flhren Sie eine Unter-
druckprufung (mindes-
tens -0,6 bar) am Vor-
laufanschluss des
Entlifters durch

Brennerpumpe erzeugt
keinen ausreichenden
Unterdruck

Fihren Sie eine Saug-
druckprufung an der
Pumpe durch. Die
Pumpe muss mindes-
tens einen Unterdruck
von -0,4 bar aufbauen

Sonstige Stérungen

Bitte wenden Sie sich
an die AFRISO-Service
Hotline

AFRISO
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AuBerbetriecbnahme und Entsorgung ﬁ

AuBerbetriebnahme und Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt nach den geltenden Bestimmungen, Normen und
Sicherheitsvorschriften.

Filter und Filtereinsatze dirfen nicht Gber den Hausmill entsorgt werden.

1. Demontieren Sie das Produkt (siehe Kapitel "Montage"
in umgekehrter Reihenfolge).

2. Entsorgen Sie das Produkt.

Rucksendung

Vor einer Ricksendung lhres Produkts missen Sie sich mit uns in Verbin-
dung setzen (service@afriso.de).

Gewabhrleistung

Informationen zur Gewahrleistung finden Sie in unseren Allgemeinen
Geschaftsbedingungen im Internet unter www.afriso.com oder in Ihrem Kauf-
vertrag.

AFRISO Heizolfilter 20



Ersatzteile und Zubehor

13 Ersatzteile und Zubehor

UNGEEIGNETE TEILE
* Verwenden Sie nur Original Ersatz- und Zubehdrteile des Herstellers.

Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Sachschéden fiihren.

Produkt

Artikelbezeichnung Art.-Nr. Abbildung
Einstrandfilter

V 500 Si 20292

V 500 St 20294

Zweistrandfilter

Z 500 Si 20429
Z 500 St 20425
Z 500 Fi 20428

Einstrandfilter

R 500 Si (Riicklauf) 20281
R 500 St (Riicklauf) 20283
R 500 Fi (Riicklauf) 20282

AFRISO Heizolfilter 21



Ersatzteile und Zubehor

Ersatzteile und Zubehor

fir Rohr @ 6 mm, @ 8 mm und @ 10 mm

Artikelbezeichnung Art.-Nr. Abbildung

Filtertasse kurz (Typ 500) 20254 -

Kunststoff fur Saugbetrieb

Filtertasse lang (Typ Optimum) 20258 -

Kunststoff fur Saugbetrieb

Filtertasse (Typ 500) 20261 -

Messing fir Druckbetrieb

Uberwurfmutter M64 x 1,5 Messing 10 11 -
050008

Filtertasse (Typ 500) 20257 -

Kunststoff mit Ablassfunktion

Filtertasse (Typ Optimum) 20262 -

Kunststoff fur Saugbetrieb

O-Ring fur Filtertasse 20422 -

OIfiI’g_erschIiJsseI zum Lésen 70061

der Uberwurfmutter der Filtertasse :

Rohrverschraubung G%;g nach DIN 2353 -

mit Kupfer-Flachdichtung:

Rohr @ 6 mm 20509

Rohr @ 8 mm 20508

Rohr @ 10 mm 20510

AFRISO Universal-Rohrverschraubung | 20409

AFRISO

Heizolfilter
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About these operating instructions @

1 About these operating instructions

These operating instructions describe fuel oil filters (also referred to as "prod-
uct" in these operating instructions). These operating instructions are part of
the product.

* You may only use the product if you have fully read and understood these
operating instructions.

» Verify that these operating instructions are always accessible for any type
of work performed on or with the product.

» Pass these operating instructions as well as all other product-related doc-
uments on to all owners of the product.

» If you feel that these operating instructions contain errors, inconsisten-
cies, ambiguities or other issues, contact the manufacturer prior to using
the product.

These operating instructions are protected by copyright and may only be
used as provided for by the corresponding copyright legislation. We reserve
the right to modifications.

The manufacturer shall not be liable in any form whatsoever for direct or con-
sequential damage resulting from failure to observe these operating instruc-
tions or from failure to comply with directives, regulations and standards and
any other statutory requirements applicable at the installation site of the prod-
uct.

AFRISO Fuel oil filters 2



Information on safety

Information on safety

Safety messages and hazard categories

These operating instructions contain safety messages to alert you to poten-
tial hazards and risks. In addition to the instructions provided in these oper-
ating instructions, you must comply with all directives, standards and safety
regulations applicable at the installation site of the product. Verify that you
are familiar with all directives, standards and safety regulations and ensure
compliance with them prior to using the product.

Safety messages in these operating instructions are highlighted with warning
symbols and warning words. Depending on the severity of a hazard, the
safety messages are classified according to different hazard categories.

NOTICE

NOTICE indicates a hazardous situation, which, if not avoided, can result in
equipment damage.

2.2

Intended use

This product may exclusively be used for use in single-line systems and
dual-line systems for continuous filtration of the following fuels in fuel oil con-
suming systems:

Single-line systems:

* Fuel oil EL as per DIN 51603-1 and as per DIN SPEC 51603-6 with
0 - 30 % fatty acid methyl ester (FAME) as per EN 14214

» Diesel fuel as per EN 590 with up to 7 % fatty acid methyl ester (FAME)
as per EN 14214

» Biofuel and biodiesel with up to 30 % fatty acid methyl ester (FAME) as
biodiesel as per EN 14214

» Carburants paraffiniques (HVO/GTL as per DIN/TS 51603-8) proportion-
nellement avec 0 - 100 %

Dual-line systems:

* Fuel oil EL as per DIN 51603-1 and as per DIN SPEC 51603-6 with
0 - 30 % fatty acid methyl ester (FAME) as per EN 14214

» Diesel fuel as per EN 590 with up to 7 % fatty acid methyl ester (FAME)
as per EN 14214
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Information on safety @

* Carburants paraffiniques (HVO/GTL as per DIN/TS 51603-8) proportion-
nellement avec 0 - 100 %

Any use other than the application explicitly permitted in these operating
instructions is not permitted and causes hazards.

Verify that the product is suitable for the application planned by you prior to
using the product. In doing so, take into account at least the following:

» All directives, standards and safety regulations applicable at the installa-
tion site of the product

» All conditions and data specified for the product
» The conditions of the planned application

In addition, perform a risk assessment in view of the planned application,
according to an approved risk assessment method, and implement the
appropriate safety measures, based on the results of the risk assessment.
Take into account the consequences of installing or integrating the product
into a system or a plant.

When using the product, perform all work and all other activities in conjunc-
tion with the product in compliance with the conditions specified in the oper-
ating instructions and on the nameplate, as well as with all directives, stand-
ards and safety regulations applicable at the installation site of the product.

2.3 Predictable incorrect application

The product must never be used in the following cases and for the following
purposes:

* Use with undiluted additives, alcohols and acids

» Use in pressure supply systems without appropriate protection precau-
tions

2.4 Qualification of personnel

This product may only be mounted, commissioned, maintained and decom-
missioned by a qualified, specialised company which has all required certifi-
cations and which meets the following requirements:

» Compliance with all directives, standards and safety regulations concern-
ing handling of water-polluting substances as applicable at the installation
site of the product.

* In Germany: Certification as per § 62 "Verordnung tiber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen" (AwSV)(Ordinance on Instal-
lations for Handling Water-Polluting Substances).
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2.5

2.6

Transport and storage

Only appropriately trained persons who are familiar with and understand the
contents of these operating instructions and all other pertinent product docu-
mentation are authorized to work on and with this product.

These persons must have sufficient technical training, knowledge and expe-
rience and be able to foresee and detect potential hazards that may be
caused by using the product.

All persons working on and with the product must be fully familiar with all
directives, standards and safety regulations that must be observed for per-
forming such work.

Personal protective equipment

Always wear the required personal protective equipment. When performing
work on and with the product, take into account that hazards may be present
at the installation site which do not directly result from the product itself.

Modifications to the product

Only perform work on and with the product which is explicitly described in
these operating instructions. Do not make any modifications to the product
which are not described in these operating instructions.

Transport and storage
The product may be damaged as a result of improper transport or storage.

NOTICE

INCORRECT HANDLING

Verify compliance with the specified ambient conditions during transport or
storage of the product.

Use the original packaging when transporting the product.
Store the product in a clean and dry environment.

Verify that the product is protected against shocks and impact during trans-
port and storage.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.
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Product description @

4 Product description
Single-line filter type V 500 / V> 500

The product consists of a brass filter housing with connections G%; (type
V11, 500 with connections G'/,), a filter insert, a transparent filter cup and a
shutoff-valve.

Single line filter type R 500

The product consists of a brass filter housing with connections G%, a filter
insert, a transparent filter cup, a shutoff-valve and a bypass valve.

Dual-line filters type Z 500 / Z'/, 500

The product consists of a brass filter housing with connections G%; (type
Z', 500 with connections G'/,), a filter insert, a transparent filter cup, a shut-
off-valve and a backflow preventer.

4.1 Application examples

Fig. 1: Type V 500/ V¥ 500

AFRISO Fuel oil filters 6



Product description

R—Filter

Fig. 2: Type R 500

7—Filter

T
|
|
|
0l

N
|
L
|

Fig. 3: Type Z 500/ Z¥2 500
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Product description

4.2 Technical data

V= single-line filter

Z = dual-line filter

R = single-line filter with return line supply

No designation = Connection tank/burner G%q
2 = Connection tank/burner G2 [
500 = Approved media see

Optimum "Intended use"

Fi = Felt sieve
St = Steel sieve

Si = Sintered plastic sieve 50-70 ym

Fig. 4: Type code

Parameter

Value

Ambient temperature
operation

Brass filter cup: Max. 60 °C
Plastic filter cup: Max. 40 °C

Operating overpressure

Brass filter cup with brass union nut: Max. 6 bar
Plastic filter cup: Suction mode only

Suction pressure

Max. -0.5 bar

Test pressure

6 bar

Mounting position

Vertical - with filter cup down

AFRISO
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Product description

Nominal flow rate

Type Steel Felt Sintered Sintered
100 pm 50-75 ym plastic plastic
50-70 ym 50-70 um
long

V 500 320 290 250 255

V-500 560 470 390 405

R 500 250 240 210 215

Z 500 220 200 200 205

Z'>-500 500 400 310 325

Table 1: Oil flow rate in I/h with Ap = 100 mbar as per EN 12514-2 at pollution degree
of 50 % of filter insert

Fuel oil filters version "Optimum" (with long filter cup) have almost the same

nominal flow rates as the standard versions.

AFRISO
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Mounting @

5 Mounting
Install the product upstream of the burner.
The product may be installed above or below the maximum tank level.

5.1 Preparing mounting of R 500

= Verify that the burner pump has a sufficient pressure resistance at the
return end (see "Return pressure").

I:1,2
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Fig. 5: Return pressure

The maximum return flow corresponds to the pump capacity since the entire
volume flow is pumped into the return line during the pre-aeration time. Any
static inlet pressure of the oil column is added to the maximum return pres-
sure.

If the pressure resistance is not sufficient at the return side of the burner
pump, it is recommended to use the automatic fuel oil de-aerator Flow-Con-
trol or the filter de-aerator FloCo-Top.
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Mounting

5.2 Determining the cross section of the suction line

When dual-pipe systems are converted to single-pipe operation, the flow rate
of the fuel in the suction line is reduced.

= Verify that the cross section of the suction line complies with DIN 4755-2
(flow rate 0.2 to 0.5 m/s) in order to help avoid air cushions in higher pipe
sections and pipes with gradients (shutdowns due to error conditions).

Consider the specifications and instructions of the system manufacturer.

5.3 Mounting the product

= Verify that the product is not mounted the product on top of or next to a
non-insulated boiler part, above opening dampers at furnaces or to the
flue gas pipe.

= Verify that the filter cup vertically to the bottom.

1. Mount the product using
the enclosed bracket and
two self-tapping screws.

2. Use the bracket as a tem-
plate when screwingin the
self-tapping screws.

NOTICE

LEAKING PRODUCT

» Verify that you use a screwed pipe connection as per DIN 2353 with cylindri-
cal thread (G thread) and seal the screwed pipe connection with a flat gasket
or with suitable glue. Do not use Teflon tape or hemp.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.
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Mounting

1. Mount the suction line to the product using a suitable screwed pipe con-
nection G%jg or G'/, as per DIN 2353. The tightening torque is 40 £10 Nm.

2. Use an AFRISO universal screwed pipe connection (accessories) for
product types V 500, R 500 and Z 500. The tightening torque for @ 6 mm
is 18 £3 Nm; for @ 8 mmitis 15 +5 Nm; for @ 10 mm it is 20 £5 Nm. The
mounting instructions are provided with the screwed pipe connection.

3. Mount the burner hoses (product type R 500). Before mounting, make
sure the sealing surfaces are clean and not damaged. The tightening
torque is 20 £5 Nm.

NOTICE

INOPERABLE PRODUCT

+ Verify that you do not interchange the burner hoses for the flow line and the
return line.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.
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7.2

7.3

Commissioning

Commissioning
1. Open the shut-off valve.

Operation

Pressure mode

If the product is used in pressure mode, the product must be used with a
brass filter cup.

= In the case of such applications, take appropriate measures to keep the
maximum permissible operating pressure from being exceeded even in
the case of error conditions (defective pressure reducer), for example, by
means of a bypass valve or a pressure switch, etc.

= Verify that a collection facility with leak detection is installed below the
burner hoses and the fuel oil filter by means of which leaking oil is
detected and the burner is switched off.

Air in the filter cup

Depending on the filter insert and the suction pressure of the system, an air
cushion may form in the filter cup. If the filter insert is new, there may be just
a little volume of fuel in the filter cup. This does not affect the operation of the
system (as long as the inside of the filter is wetted with fuel).

With increasing pollution of the filter, the suction pressure increases and the
filter cup is completely filled with fuel over time.

If major accumulations of air result in malfunctions, it is advisable to use a
combination of fuel oil filter and de-aerator (FloCo-Top-1 or FloCo-Top-2).

Use in flood hazard areas

The product is suitable for use in flood hazard areas; it is watertight up to
10 mH20 (1 bar pressure).

The product does not have to be replaced after a flood.

NOTICE

INOPERABLE PRODUCT

Ensure that the single-line filter with return supply (R 500 Si, R 500 St,
R 500 Fi) is replaced after a flood.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.
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Maintenance

8 Maintenance

8.1 Maintenance intervals

NOTICE

UNSUITABLE CLEANING AGENTS

» Verify that you use only cleaning agents which do not contain solvents for
cleaning the plastic parts.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

When Activity

If required Clean the plastic parts with soap suds

Annually or if required | Replace the filter insert

Every 5 years Replace the burner hoses of the single-line filters
with return supply (R 500 Si; R 500 St; R 500 Fi)

No later than after Replace the product

20 years

After a flood Replace the single-line filter with return supply

(R 500 Si; R 500 St; R 500 Fi)
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Maintenance

8.2 Replacing the filter insert

8.2.1 Dismounting the filter insert
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Maintenance

8.2.2 Mounting the filter insert

AFRISO
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Troubleshooting

Troubleshooting

Any malfunctions that cannot be removed by means of the measures
described in this chapter may only be repaired by the manufacturer or by

qualified persons.

Problem

Possible reason

Repair

Burner switches off at
irregular intervals due to
malfunctions

Air accumulations in the
suction line because
pipe cross section is too
great

Properly rate the suction
line (see chapter "Deter-
mining the cross section
of the suction line")

Air accumulation in the
filter cup due to high
flow rates and suction
pressure

Replace the product by
an automatic fuel oil
de-aerator
(FloCo-Top-1 or
FloCo-Top-2)

AFRISO
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Troubleshooting

Problem

Possible reason

Repair

Liquid cannot be sucked
in or steady flow keeps
being interrupted

Small leaks (for exam-
ple, at the screw con-
nections or the with-
drawal fitting) can cause
airto getinto the suction
line, even when the sys-
tem is idle

Use cylindrical screwed
pipe connections and
seal them with flat cop-
per gaskets (air-tight)

Use a stiffener in the
case of soft or semi-soft
copper pipes

Check all sealing sur-
faces for damage

Close the shut-off valve
at the withdrawal fitting

Perform a vacuum test
(at least -0.6 bar) at the
flow connection of the
de-aerator

Burner pump does not
generate sufficient vac-
uum

Perform a suction test at
the pump. The pump
must generate a vac-
uum of at least -0.4 bar

Other malfunctions

Contact the AFRISO
service hotline

AFRISO
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Decommissioning, disposal @

Decommissioning, disposal

Dispose of the product in compliance with all applicable directives, standards
and safety regulations.

Filters and filter inserts must not be disposed of together with the normal
household waste.

1. Dismount the product (see chapter "Mounting", reverse
sequence of steps).

2. Dispose of the product.

Returning the device
Get in touch with us before returning your product (service@afriso.de).

Warranty

See our terms and conditions at www.afriso.com or your purchase contract
for information on warranty.
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Spare parts and accessories

13 Spare parts and accessories

NOTICE

UNSUITABLE PARTS

» Only use genuine spare parts and accessories provided by the manufac-
turer.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Product
Product designation Part no. Figure

Single line filters
V 500 Si 20292
V 500 St 20294

Dual-line filter

Z 500 Si 20429
Z 500 St 20425
Z 500 Fi 20428

Single line filters

R 500 Si (return) 20281
R 500 St (return) 20283
R 500 Fi (return) 20282
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Spare parts and accessories

Spare parts and accessories

the union nut of the filter cup

Product designation Part no. Figure

Filter cup short (type 500) 20254 -

Plastic, for suction mode

Filter cup long (type Optimum) 20258 -

Plastic, for suction mode

Filter cup brass (type 500) 20261 -

Brass, for pressure mode

Union nut M 64 x 1.5 brass 10 11 -
050008

Filter cup (type 500) 20257 -

Plastic, with drain function

Filter cup (type Optimum) 20262 -

Plastic, for suction mode

O ring for filter cup 20422 -

Qil filter spanner for loosening 70061

Screwed pipe connection G% as per
DIN 2353 with flat copper gasket:

Pipe @ 6 mm 20509
Pipe @ 8 mm 20508
Pipe @ 10 mm 20510

tion

for pipes @ 6 mm, d 8 mmand & 10 mm

AFRISO universal screwed pipe connec- | 20409

AFRISO
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La présente notice technique

1 La présente notice technique

Cette notice technique contient la description des filtres fuel (dénommé
ci-aprés "produit"). Cette notice technique fait partie du produit.

» Utilisez le produit seulement aprés que vous aurez lu et compris intégra-
lement la notice technique.

* Assurez-vous que la notice technique est disponible en permanence pour
toutes les opérations relatives au produit.

» Transmettez la notice technique et toute la documentation relative au pro-
duit a tous les utilisateurs du produit.

» Sivous étes d'avis que la notice technique contient des erreurs, des
contradictions ou des ambiguités, adressez-vous au fabricant avant d'uti-
liser le produit.

Cette notice technique est protégée au titre de la propriété intellectuelle ; elle
doit étre utilisée exclusivement dans le cadre autorisé par la loi. Sous réserve
de modifications.

La responsabilité du fabricant ou la garantie ne pourra étre engagée pour des
dommages ou dommages consécultifs résultant d'une inobservation de cette
notice technique ou des directives, réglements et normes en vigueur sur le
lieu d'installation du produit.
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Informations sur la sécurité

Informations sur la sécurité

Consignes de sécurité et classes de risques

Cette notice technique contient des consignes de sécurité destinées a attirer
I'attention sur les dangers et les risques. Outre les instructions contenues
dans cette notice technique, il faut vous assurer de I'observation de tous les
reglements, normes et consignes de sécurité en vigueur sur le lieu d'instal-
lation du produit. Avant d'utiliser le produit assurez-vous que tous les regle-
ments, normes et consignes de sécurité sont connus et respectés.

Dans cette notice technique les consignes de sécurité sont identifiables a
I'aide de symboles de mise en garde et de mots d'avertissement. En fonction
de la gravité du risque les consignes de sécurité sont réparties dans diffé-
rentes classes de risques.

AVIS

AVIS signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, peut entrainer un dommage matériel.

2.2

Usage normal

Le produit est destiné exclusivement a I'utilisation dans les systémes mono-
tube et bitube et au filtrage en continu des fuels suivants dans les systémes
de consommation de fuel :

Systémes monotube :

* Fuel domestique EL selon DIN 51603-1 et selon DIN SPEC 51603-6
contenant 0 - 30 % d'ester méthylique d'acide gras (EMAG) selon
EN 14214

* Gazole selon EN 590, contenant jusqu'a 7 % d'ester méthylique d'acide
gras (EMAG) selon EN 14214

» Biofioul et biodiesel contenant jusqu'a 30 % d'ester méthylique d'acide
gras (EMAG) selon EN 14214

» Paraffinic fuels (HVO/GTL selon DIN/TS 51603-1) proportionally with
0-100 %
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Informations sur la sécurité

Systémes bitube :

* Fuel domestique EL selon DIN 51603-1 et selon DIN SPEC 51603-6
contenant 0 - 30 % d'ester méthylique d'acide gras (EMAG) selon
EN 14214

* Gazole selon EN 590, contenant jusqu'a 7 % d'ester méthylique d'acide
gras (EMAG) selon EN 14214

* Paraffinic fuels (HVO/GTL selon DIN/TS 51603-1) proportionally with
0-100 %
Toute autre utilisation n'est pas conforme et cause des risques.

Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que le produit est adapte a l'usage
que vous prévoyez. A cet effet, tenez compte au moins de ce qui suit :

» Tous les réglements, normes et consignes de sécurité sur le lieu d'instal-
lation

» Toutes les conditions et données spécifiées pour le produit
» Toutes les conditions d'application que vous prévoyez

En outre effectuez une évaluation des risques portant sur I'application
concréte que vous prévoyez a l'aide d'un procédé reconnu et prenez toutes
les mesures de sécurité nécessaires correspondant au résultat. Prenez
aussi en compte les conséquences possibles du montage ou de l'intégration
du produit dans un systéme ou une installation.

Pendant l'utilisation du produit effectuez toutes les opérations exclusivement
dans les conditions spécifiées dans cette notice technique et sur la plaque
signalétique, conformément aux données techniques spécifiées et en accord
avec tous les réglements, normes et consignes de sécurité en vigueur sur le
lieu d'installation.

2.3 Utilisation non conforme prévisible
Le produit ne doit, en particulier, pas étre utilisé dans les cas suivants :
» Utilisation avec des additifs non dilués, alcools et acides

« Utilisation dans les systémes d'alimentation de pression sans précautions
de protection correspondantes

2.4 Qualification du personnel

Le montage, la mise en service, la maintenance et la mise hors service de ce
produit ne peuvent étre effectuées que par une entreprise spécialisée quali-
fiee possédant la certification appropriée et répondant aux exigences
suivantes :
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2.5

2.6

Transport et stockage

» Conformité a toutes les réglementations, normes et réglementations de
sécurité applicables sur le lieu d'utilisation du produit concernant les
substances susceptibles de polluer I'eau.

* EnAllemagne : Certification selon l'article 62 de I'ordonnance allemande
sur les installations contenant des substances susceptibles de polluer
I'eau "Zertifizierung gemaf § 62 der Verordnung Uber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen" (AwSV).

Seul le personnel diment qualifié est autorisé a travailler sur le produit et
avec celui-ci aprés qu'il aura connu et compris le contenu de cette notice
technique, ainsi que toute la documentation faisant partie du produit.

S'appuyant sur sa formation spécialisée, ses connaissances et ses expé-
riences, le personnel qualifié doit étre en mesure de prévoir et reconnaitre
les dangers qui peuvent étre causés par I'utilisation du produit.

Tous les réglements, normes et consignes de sécurité en vigueur sur le lieu
d'installation doivent étre connus du personnel qualifié travaillant sur le pro-
duit et avec celui-ci.

Equipement de protection individuelle

Utilisez toujours I'équipement de protection individuel requis. En travaillant
sur le produit et avec celui-ci, tenez compte des dangers susceptibles de se
présenter sur le lieu d'installation lesquels n'émanent pas directement du
produit.

Modification du produit

En travaillant sur le produit et avec celui-ci, effectuez exclusivement les opé-
rations décrites dans cette notice technique. N'effectuez pas de modifica-
tions non décrites dans cette notice technique.

Transport et stockage

Un transport et un stockage inadéquats risquent de causer des dommages
au produit.
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Transport et stockage

AVIS

MANUTENTION INAPPROPRIEE

» Assurez-vous que les conditions ambiantes spécifiées sont respectées pen-
dant le transport et le stockage.

» Utilisez I'emballage d'origine pour le transport.

» Stockez le produit dans un lieu sec et propre.

» Assurez-vous que le produit est a I'abri des chocs pendant le transport et le
stockage.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.
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Description du produit

4 Description du produit
Filtre monotube type V 500 / V> 500
Le produit est composé d'un boitier filtre en laiton avec raccords G%;4 (type

V11, 500 avec raccords G'/,), d'un élément filtrant, d'un bol de filtre transpa-
rent et d'une vanne d'arrét.

Filtre monotube type R 500

Le produit est composé d'un boitier filtre en laiton avec raccords G%g, d'un
élément filtrant, d'un bol de filtre transparent, d'une vanne d'arrét et d'un
réducteur pression.

Filtre a deux tubes type Z 500 / Z'/, 500

Le produit est composé d'un boitier filtre en laiton avec raccords G%; (type
Z'1, 500 avec raccords G'/,), d'un élément filtrant, d'un bol de filtre transpa-
rent, d'une vanne d'arrét et d'un clapet anti-retour.

4.1 Exemples d'application

Figure 1: Type V 500/ V¥2 500
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Description du produit

R—Filter

Figure 2: Type R 500
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Figure 3: Type Z 500 / Z¥ 500
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Description du produit

4.2 Caractéristiques techniques

V = Filtre monotube

R = Filtre monotube avec retour
Z = Filtre a deux tubes

Sans désign. = Raccordement réservoir/bri-
Y leur G% —
500 = Liquides approuvés voir

Optimum "Usage normal"

Fi = Tamis feutre

Si = Tamis en matiére plastique Siku 50-70 ym

St = Tamis en acier

Figure 4: Code de types

Parameétre

Valeur

Température ambiante
service

Bol de filtre laiton : 60 °C max.
Bol de filtre en matiére plastique : 40 °C max.

Pression de service

Bol de filtre avec écrou-raccord en laiton : 6 bar
max.

Bol de filtre en matiere plastique : mode aspira-
tion uniquement

Pression d'aspiration

Max. -0,5 bar

Pression d'essai

6 bar

Position de montage

Vertical — bol de filtre vers le bas

AFRISO
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Débit nominal

Description du produit

Type Acier Feutre Siku Siku
100 pm 50-75 ym 50-70 ym 50-70 um

long

V 500 320 290 250 255

V2-500 560 470 390 405

R 500 250 240 210 215

Z 500 220 200 200 205

Z/>-500 500 400 310 325

Tableau 1 : Débit fuel en I/h avec Ap = 100 mbar selon EN 12514-2, dégrée d'encras-
sement de l'élément filtrant de 50 %

Les filtres fuel "Optimum" (avec bol de filire long) ont presque les mémes

débits nominaux que les filtres fuel standards.

AFRISO
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5.1

Montage

Montage
Le produit est a installer en amont du brdleur.

Le produit peut étre monté au-dessus ou en dessous du niveau maximum du
réservoir.

Préparation du montage pour R 500

= Assurez-vous que la pompe du brileur a une résistance a la pression suf-
fisante du cbté retour (voir "Pression retour").
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Figure 5: Pression retour

Le débit de retour maximum correspond a la capacité de la pompe puisque
le débit volumique total est pompé dans la conduite de retour pendant le
temps de pré-aération. Toute pression d'entrée statique de la colonne d'huile
s’additionne pour donner la pression de retour maximale.

Si la résistance a la pression n'est pas suffisante sur le c6té retour de la
pompe du brdleur, il est recommandé d'utiliser les purgeurs d'air automa-
tiques Flow-Control ou purgeurs d'air automatiques avec filtre FloCo-Top.
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Montage

5.2 Déterminer la section de la conduite d'aspiration

En cas de conversion d'un systéeme a deux conduites en un systéme a
conduite unique, il y a ralentissement de I'écoulement du fuel dans la
conduite d'aspiration.

= Assurez-vous que la section de conduite d'aspiration conforme a
DIN 4755-2 (vitesse d'écoulement de 0,2 a 0,5 m/s) pour éviter I'accumu-
lation d'air dans les trongons de la conduite et les segments en déclivité
se trouvant dans les parties supérieures (coupures par défaillance).

Tenez toujours compte des spécifications et des instructions du fabricant du
systéme.

5.3 Montage du produit

= Evitez tout montage du produit sur une partie non isolée de la chaudiére
ou a proximité d'une telle partie, au-dessus de clapets a ouvrir aux
endroits de combustion ou au tuyau de tirage.

= Vérifiez que le bol de filtre est en position verticale et dirigé vers le bas.

1. Fixez le produit a I'aide du
support fourni et les deux
vis autoperceuses.

2. Utilisez le support comme
gabarit pour visser les vis
autoperceuses.

AVIS

INETANCHEITE DU PRODUIT

» Utilisez un raccord tube selon DIN 2353 avec filetage cylindrique (filetage G)
et assurez I'étanchéité du raccord tube avec une garniture plate ou une colle
adaptée. N'utilisez pas du ruban téflon ou du chanvre.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.
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Mise en service

1. Montez le tube d'aspiration sur le produit a I'aide d'un raccord tube appro-
prié G% ou G'/, selon DIN 2353. Le couple de serrage estde 40 £10 Nm.

2. Utilisez un raccord tube universel AFRISO (accessoire) pour les types de
produit V 500, R 500 et Z 500. Couple de serrage : pour @ 6 mm de
18 £3 Nm, pour & 8 mm de 15 £5 Nm et pour @ 10 mm de 20 +5 Nm.
Les instructions de montage sont fournies avec le raccord tube.

3. Type de produit R 500 : raccordez les flexibles du brileur. Les surfaces
d'étanchéité doivent étre intactes et propres. Le couple de serrage est de
20 £5 Nm.

AVIS

PRODUIT NON OPERATIONNEL

Assurez-vous de ne pas invertir les tuyaux du brdleur pour les conduites
départ et retour.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.

Mise en service
1. Ouvrez la vanne d'arrét.

Service

Mode pression

Si le produit est utilisé en mode pression, le produit doit étre utilisé avec un
bol de filtre en laiton.

= Pour cette application prenez des précautions appropriées (pressostat,
soupape de décharge, etc.) ; en cas d'incident (réducteur de pression
défectueux, etc.), la pression d'alimentation ne doit pas excéder la valeur
admissible.

= Assurez-vous qu'un récipient collecteur avec détection de fuite est installé
sous les tuyaux du brdleur et le filtre fuel qui permet de détecter une fuite
d'huile et d'éteindre le brileur.
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7.2

7.3

Service

Accumulations d'air dans le bol de filtre

Selon le type d'élément filtrant et la pression d'aspiration liée au systéme, il
peut y avoir un coussin d'air dans le bol de filtre. Avec un nouvel élément fil-
trant, il se peut qu'il n'y ait qu'une petite quantité de fuel dans le bol de filtre.
Cela n'affecte pas le fonctionnement du systéme (tant que l'intérieur du filtre
est humidifié avec du carburant).

A mesure que le filtre devient plus sale, la pression d'aspiration augmente et
le bol de filtre se remplit progressivement complétement de fuel.

Sides grandes accumulations d'air entrainent des dysfonctionnements, il est
conseillé d'utiliser une combinaison de filtre fuel et de purgeur d'air
(FloCo-Top-1 ou FloCo-Top-2).

Utilisation dans zones a risque d'inondation

Le produit est approprié a l'utilisation dans des zones a risque d'inondation
et étanche a I'eau jusqu'a 10 mH,O (1 bar pression).

Le produit ne doit pas étre remplacé aprés une inondation.

AVIS

PRODUIT NON OPERATIONNEL

Vérifiez que le filire monotube avec retour (R 500 Si, R 500 St, R 500 Fi) est
remplacé aprés une inondation.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-

riels.
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Maintenance

8 Maintenance

8.1 Intervalles de maintenance

AVIS

NETTOYANTS INADAPTES
» Utilisez uniquement des nettoyants sans solvant pour nettoyer les piéces en
plastique.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.

Quand Opération

Si nécessaire Nettoyez les parties plastiques avec mousse de
savon

Annuellement ou si Remplacez I'élément filtrant

nécessaire

Tous les 5 ans Remplacez les tuyaux brlleur des filtres mono-
tubes avec retour (R 500 Si; R 500 St; R 500 Fi)

Apres 20 ans Remplacez le produit

Aprés une inondation | Remplacez le filtre monotube avec retour
(R 500 Si; R 500 St; R 500 Fi)
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Maintenance

8.2 Replacer I'élément filtrant

8.21 Démontage d'élément filtrant
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Maintenance

8.2.2 Montage d'élément filtrant

AFRISO

Filtre fuel
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Suppression des dérangements

Suppression des dérangements

Les dérangements ne figurant pas dans les mesures décrites dans ce cha-
pitre doivent étre éliminés uniquement par le fabricant ou par des personnes

qualifiées.

Probléme

Cause possible

Action corrective

Arréts intempestifs et
aléatoires du brlleur

Accumulation d'air dans
la conduite d'aspiration
en raison d'un diametre
de la conduite d'aspira-
tion trop grande

Utilisez un tube d'aspi-
ration correct (voir
chapitre "Déterminer la
section de la conduite
d'aspiration")

Accumulations d'air
causeées par des débits

Remplacez le produit
par un purgeur d'air

élevés et la pression automatique
d'aspiration (FloCo-Top-1 ou
FloCo-Top-2)
AFRISO Filtre fuel 18



Suppression des dérangements

Probléme

Cause possible

Action corrective

La colonne de liquide
n'est pas aspirée ou
I'alimentation se coupe
régulierement

Une mauvaise étan-
chéité (par ex. sur les
raccords ou sur l'unité
de vidange) conduise a
une entrée d'air dans la
conduite d'aspiration,
méme a l'arrét

Employez des raccords
cylindriques avec joint
plat en cuivre (herméti-
guement clos)

Utilisez une douille de
renfort en cas de tube
cuivre mou ou cuivre
demi-dur

Veillez l'intégrité de
toutes les surfaces
d'étanchéité

Fermez la vanne d'arrét
de l'unité de vidange

Effectuez un essai de
dépression au raccord
départ du purgeur d'air
(minimum -0,6 bar)

La pompe du brdleur ne
génére pas un vide suf-
fisant

Effectuez un essai
d'aspiration de la
pompe. La pompe doit
générer une dépression
de -0,4 bar au moins

Autre dérangement

Veuillez contacter
I'AFRISO Service Hot-
line

AFRISO
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Mise hors service et élimination

Mise hors service et élimination

Pour éliminer le produit, conformez-vous aux reéglements, normes et
consignes de sécurité en vigueur.

Les filtres et les éléments filtrants ne doivent pas étre éliminés avec les
ordures ménageéres.

1. Démontez le produit (voir chapitre "Montage", effectuez
les opérations en ordre inverse).

2. Eliminez le produit.

Retour

Avant de retourner le produit, il faut que vous preniez contact avec nous (ser-
vice@afriso.de).

Garantie

Les informations sur la garantie figurent dans nos "Conditions générales de
vente" sur le site www.afriso.com ou dans votre contrat d'achat.
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Pieces détachées et accessoires

13 Piéces détachées et accessoires

AVIS

PIECES INADAPTEES
» N'utilisez que des accessoires et des pieces détachées d'origine provenant
du fabricant.

La non-observation de ces instructions peut causer des dommages maté-
riels.

Produit
Désignation de I'article Référence | Figure

Filtre monotube
V 500 Si 20292
V 500 St 20294

Filtre a deux tubes

Z 500 Si 20429
Z 500 St 20425
Z 500 Fi 20428

Filtre monotube

R 500 Si (retour) 20281
R 500 St (retour) 20283
R 500 Fi (retour) 20282
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Pieces détachées et accessoires

Piéces détachées et accessoires

Désignation de l'article Référence | Figure
Bol de filtre court (type 500) 20254 -
Matiere plastique pour mode aspiration
Bol de filtre long (type Optimum) 20258 -
Matiére plastique pour mode aspiration
Bol de filtre (type 500) 20261 -
Laiton pour mode pression
Ecrou-raccord M64 x 1,5 laiton 10 11 -

050008
Bol de filtre (type 500) 20257 -
Matiére plastique avec fonction de
vidange
Bol de filtre (type Optimum) 20262 -
Matiere plastique pour mode aspiration
Anneau torique pour bol de filtre 20422 -
Clé pour filtres a huile 70061
pour desserrer |'écrou raccord du bol de
filtre Q
Raccord tube G%; selon DIN 2353 avec -
garniture plate en cuivre :
Tube @ 6 mm 20509
Tube @ 8 mm 20508
Tube @ 10 mm 20510
Raccord tube universel AFRISO 20409
pour tubes @ 6 mm, @ 8 mm et @ 10 mm

Filtre fuel 22
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IlosicHeHus K HHCTPYKIUHU IO MOHTAKY U IKCILIyaTalluu

1 IlosicHeHus K HHCTPYKIHUH IO MOHTAKY H IKCILIyaTallUH

HacTosiass HHCTPYKIHS 110 MOHTaXy M JKCIUTyaTalldd OMUCHIBACT (PHIIBTPHI IS
JKUJIKOTO TOTLTUBA (Jasiee Takke UMEHYyeMbIe ,,u37ienne’”). MTHCTPYKIUS 0 MOHTaXY
U DKCIUTYaTaIUH SIBJISIETCS YacThIO U3AEIHSI.

* He wucnons3yiiTe mM3Aenwe 10 TOro, KaK IOJHOCTBIO TPOYTETE M YCBOHUTE
HWHCTPYKIHIO TI0O MOHTXXy U 3KCIITyaTallHu.

* OOecrieubTe TTOCTOSIHHBIIN HOCTYI K HHCTPYKIMU MO MOHTAXY U SKCILTyaTalun
pu paboTe ¢ U3EUEM H C €T0 ITOMOIIBIO.

» IlepenaiiTe HHCTPYKIMIO ITO MOHTaXY M 3KCIUTyaTalllH, a TAKXKE IPYTYIO JOKY-
MEHTAIIHIO, OTHOCSIIYIOCS K M3JEIIHIO, CIEAYIOIIEMY BlIaJIesIbIly UM IONIb30Ba-
TEITI0 M3JIeITHSL.

* Ecnu BB cuuTaere, 4TO B MHCTPYKIMH 110 MOHTAXKY U SKCIUTyaTaIldl COAEPIKATCS
OUIMOKH, TPOTHBOPEYUS] WIIM HESICHOCTH, OOpaTHTECh K NPOM3BOAMTEIIO 0
BBOJIa M3JEIHS B 3KCILTyaTalHIo.

HaHHaH HWHCTPYKIHA IO MOHTAXXY U OKCILTyaTalluu 3alllMIICHa aBTOPCKUM IIPAaBOM U
MOET OBITh HCIIOJIh30BaHA TOJBKO B paMKax Z[eﬁCTByIOH.[el"O 3aKOHOAATCIIbCTBA.
HpOI/BBO,Z[I/ITeJ'IB MOJKCT BHOCUTb U3MCHCHHA B HHCTPYKIIUIO.

HpOI/IBBOHI/ITeHB HC HECCT OTBECTCTBCHHOCTH 3a yLuep6 WM €T0 MOCJICACTBUA, BO3-
HUKIOINE B PE3YJIbTATEC HGCO6_HIO)I€HI/I$I TaHHOM WHCTPYKIHU IO MOHTAXY U OKCIITY-
aTalluu, a TaK¥XKe Hpe)IHPlcaHI/IP‘I, yCJlOBI/Iﬁ 1 CTaHAapTOB, HeﬁCTBy}OMHX B MCCTC 3KC-
IryaTtanuyu.

[NepeBox MHCTPYKIIMHU IO MOHTAXKY U AKCIUTyaTallUK Ha IPYTHE A3bIKK MOXKHO HANUTH
Ha caiite www.afriso.com.
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Nudopmanus Ha Temy 0€301aCHOCTH

HNudopmanus Ha Temy Oe30macHOCTH

Hpeuynpemammne 3HAKH H KJIACChI OITACHOCTH

JlanHass MHCTPYKIMS 110 MOHTaXy M DKCIUTyaTallud COJICPXKUT NPeIyNpeKICHUs,
yKa3bIBalOIIME Ha TOTEHINAIBHBIE OITACHOCTH M pUCKH. [loMHMO 3HAaKOB, coepika-
IMHXCS B WHCTPYKIMH, HEOOXOJMMO COONIOAaTh BCE YCIOBHUS, HOPMBI M IpaBHIIa
TEXHUKH 0€30IacHOCTH, AEHCTBYIOIINE B MeCTe dKcILTyaTanuu. Ilepen ucrnons3oBa-
HUEM H3JIeNUsI He00X0AUMO yOeANUTRCs, UTO BCE YCIIOBHSI, HOPMBI U NpaBHiIa TeX-
HUKH 0€30T1aCHOCTH M3BECTHBI MOJIB30BATEIIO M COOIIONAIOTCS HM.

[Ipexynpexxnatomue 3HaKu 0003HaYCHBI B JAHHOH MHCTPYKIWHU HPETyTPExkIaro-
IIMMH CUMBOJIAMH W TIPeAyNpexIaonMy yKkazanuamu. [Ipegynpesxxnatomue yka-
3aHHA pa3feleHbl Ha Pas3iIMYHbIC KJIACCHI OMACHOCTH B 3aBHCHMOCTH OT TSKECTH
OIIACHOM CUTYyalUH.

BHUMAHUE

BHUMAHMUME yka3blBaeT Ha BO3MOXHYIO OMACHYIO CHUTYAIHIO, KOTOpas MOXKET
MIPUBECTH K MaTEepUANTEHOMY yIIepOy.

2.2

HUcnoab3oBaHne B COOTBETCTBHH C npeaHasHa4YCeHUueM

JlaHHOE M31eme MOXKET HCIONb30BaThCS NCKIIIOUUTENEHO B OMHOTPYOHBIX U ABYX-
TPYOHBIX CHCTEMaXx JjIsi HENPEPhIBHON (DMIIBTPALINK CIICAYIOIIUX BUAOB TOIUIMBA B
JKUJKOTOIUIMBHBIX CUCTEMAX:

OnHoTpyOHBIE CHCTEMBI:

» wma3yT EL cormacao DIN 51603-1 u DIN SPEC 51603-6 ¢ 0-30% meTtunoBoro
a¢upa xkupabIX kuciot (FAME) cormacno EN 14214,

e auzenbHOe TOmuBO cormmacHo EN 590 c conmepkanueM 1o 7% METHUIIOBOTO
a¢upa xupHbIx kucnot (FAME) cormacao EN 14214,

* OuoTOIUIMBO M OMOIU3ENb ¢ comepxanueM 10 30% MeTHIoBOro 3¢hupa KUPHBIX
kucnot (FAME) B kauecTBe Ouonusens cornacHo EN 14214,

» mapadunossie ToruuBa (HVO/GTL cornacno DIN/TS 51603-8) B nponopriuu 0-
100%.

JIByXTpyOHbIe CHCTeMBbI:

» wMa3yT EL cormacuo DIN 51603-1 u DIN SPEC 51603-6 ¢ 0-30% meTuioBoro
a¢upa xupubix kucnot (FAME) cornacuo EN 14214,

e auzenbHOE TomnuBO comtacHo EN 590 c conmepkanueM 10 7% METUIIOBOTO
a¢upa xupubix kucnot (FAME) cornacao EN 14214,
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Nudopmanus Ha Temy 0€301aCHOCTH

» mapadunossle ToruuBa (HVO/GTL cornacno DIN/TS 51603-8) B nponoprinu 0-
100%.

Jlro6oli npyro# BUJ MCIONB30BAHMS HE COOTBETCTBYET MpEAHA3HAUCHHUIO U TIPEIl-
CTaBJIIET COOOH OIMacHOCTb.

[Nepen ncronp30BaHNEM U3/EINS HEOOXOANMO yOSIUTHCS B TOM, YTO OHO MTOJXOJUT
JUIA TPESYyCMOTPEHHOTO MOJIBb30BATENEM THIA MPUMEHEHHUS. I 3TOro JOJKHBI
OBITH YUTEHBI KaK MUHUMYM CIICAYIOIINE TPEOOBaHUS:

¢ BCC YCJIOBUA, CTaHAAPTBI W MpaBUIa 6630HaCHOCTI/I, Z[GfICTByIOII.II/IC B MCCTC
HCIIOJIB30BaHUA U3OCIINA,

¢ BCC YCJIOBUS U JaHHBIC, IPEAYCMOTPCHHBIC B CHCI_II/I(bI/IKaLII/II/I nu3acius,

* yCoBuiA, NPEAYCMOTPCHHBIC IJI IPEATIOIaracMoro uCroJb30BaHus 1MMOJIb30Ba-
TCIEM.

Kpowme Toro, nomxHa OBITh IPOBEICHA OIIeHKA PUCKA B COOTBETCTBUH C IPU3HAHHON
MPOIeTypoH TSI KOHKPETHOTO MIPUMEHEeHHS, MTPEIIoIaraeMoro mojas30BaTeieM, u
MIPUHSTHL BCe HEOOXOANMBIE MEPHhI 0€30MaCHOCTH B COOTBETCTBHH C PE3yJIbTaTaMU
MPOIETyphI OIICHKH pHUCKa. [Ipy 3TOM TakKe JOJDKHBI OBITh YITCHBI BO3MOXKHBIC
MTOCTICICTBHSI, BO3HUKAIOIIUE TP YCTAHOBKE WIIH MHTETPAINH U3ICIHUS B CHCTEMY.

[Tpu sxcrryaranmy u3enus Bce padOTHI JOKHBI BBEIITOTHATHCS TOIBKO B yCIOBHSAX,
yKa3aHHBIX B HHCTPYKIMH IO MOHTaXXy M 9KCIUTyaTallld U Ha 3aBOJICKOI TabIMuKe,
B paMKax TEXHHYECKHMX JaHHBIX, COJEPIKAIIMXCS B crieuduKayu, u ¢ codmroe-
HHUEM BCeX YCJIOBHI, CTAHAAPTOB U MPaBmiI O€30MIaCHOCTH, JEHCTBYIOIINX B MECTE
HCIIOJIb30BAHUS U3IENIHS.

2.3 l'[pezlrlo.ﬂaraeMoe HECNMPAaBUJIBHOEC MCITOJIL30BAHUE

W3nenue He MOMKHO UCTHOIB30BATHCS, B YACTHOCTH, B CIAEAYIOUINX CIydasx U AJs
CIICIYIOIINX IIETICH:

®* HCIIOJB30BaHHUC C HCpaS6aBHCHHHMI/I ,I[O6aBKaMI/I, CIIMpTaMu U KUCJIOTaMH,

*  HUCMOJB30BAHUE B CHCTEMAX MMOAA4H MO JaBJICHHEM 0€3 COOTBETCTBYIOLIMX MEP
0€30I1aCHOCTH.
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Nudopmanus Ha Temy 0€301aCHOCTH

2.4 Kpaandukauus nepcoHasa

MoHTax, BBOJ B 3KCIUTyaTaluI0, TEXHUYECKOe 00CITyKHBaHHUE M BBIBOJ U3 SKCILTya-
TallMW JTAHHOTO M3JICTHS MOXKET OCYLIECTBISATHCS TOJIBKO KBaJH(UIIMPOBaHHON
CIIEIMAIM3UPOBAHHOMN CITyKOOH, NMEIOIIEeH COOTBETCTBYIOIIYIO CEPTH(GUKALMIO 1
coOmromatolneii cnexyronye TpeOoBaHMsA:

» CoOmrogeHue Bcex MPEANUCaHUi, CTaHIapTOB U IIPAaBUII TEXHUKH 0€3011aCHOCTH
mpu 0OpalIeHUH ¢ OMACHBIMH JUIS BOIBI BEIIECTBAMH, NCHCTBYIONINX B MECTE
HCIIONb30BaHUS U3ICTIHSL.

e BTepmanuu: ceprudukanis B cOoTBeTCTBHH ¢ §62 [locTaHOBICHHUS O CHCTEMaX,
paboTaronux ¢ BemeCTBaMH, OITACHBIMU JJIs BOIBI (AWSV).

K pabote ¢ u3nenuemM J0MycKaeTcs TOJIBKO KBAUTU(DHUIIUPOBAHHBINH TIEPCOHAN, H3Y-
YUBIIMA JAHHYIO MHCTPYKIMIO 10 MOHTQXY M JKCIUTyaTallid U BCE JOKYMEHTHI,
OTHOCSIINECS K U3ACIHIO.

KsamuunupoBaHHEI TTepcoHaT B CHIY CBOCH MpogecCHOHAIBHON MOATOTOBKH,
3HAHWUM U OIIBITA JOJDKEH YMCTh NPCABUJACTh U paCllO3HaBaTh BO3MOXKHBIC OITACHO-
CTH, KOTOPBIC MOT'YT BO3BHUKHYTB IIPHU UCIIOJIB30BAHUN U3ACIIHA.

Bce nuna, padoTaromiye ¢ u3aenuemM, JODKHBI ObITh 03HAKOMIIEHBI CO BCEMH ITPHMe-
HUMBIMH YCJIOBHSMH, CTAHIAPTAMHU U MTPABHIAMH TEXHHKH 0E30MACHOCTH, KOTOPBIS
HE00X0AUMO COONIOATh MIPH PadOTe C U3JEITHEM.

2.5 CpeacTBa HHAMBUAYAJbHON 321U THI

Bcerma wcmonb3yiiTe HEOOXOMUMBIC CPEACTBA WHIMBUIYAIBHOW 3amuthl. [Ipm
oOpamieHnu ¢ u3enueM M paboTe ¢ HUM HeoOXOAWMO TakXKe YUYHUTBHIBAThH, YTO Ha
MecTe HMCHOJIB30BaHUS MOTYT BO3HHKATh OIIACHOCTH, HE CBSI3aHHBIC HEIOCpPes-
CTBEHHO C CAMHM H3JICTHEM.

2.6 Momnpukanus NPogyKTa

C yCTpOﬁCTBOM 1 C €T0 IOMOIIBIO MOKHO BBIIIOJHATH TOJBKO HeﬁCTBHﬂ, OIIMCaHHBIC
B JAHHOM HWHCTPYKIUU MO MOHTAXY W OKCILTyaTallvuu. He BHOCHTE HU3MCHCHHUS, HC
OIMCAHHBIC B JJAHHOM HWHCTPYKIHWU IO MOHTAXY M 3KCILTyaTalluu.

A |: R | S D OUIBTPHI AT KUIKOTO TOMIUBA 5



TpaHcnopTHpPOBKA M XpaHeHHe

3 TpaHcnopTHpOBKa U XpaHeHHe

HenpaBunbHbIe TPaHCIIOPTHPOBKA U XpaHEHHE MOTYT CTAaTh MIPUIMHON MOBPEXKIE-
HUS U3/ICITHSA.

BHUMAHUE

HEINPABUWIBHOE OBPAIIEHUE C U3JIEJIMEM

* Ilpu TpaHCIIOPTUPOBKE W XpaHEHHH H3JeNUs o0OecredbTe COOJIOICHHE YCIOBUIM
OKpY>KalolIeH cpelibl, yKa3aHHbBIX B CeNU(HKALUN U3AEIHS.

* Ucnons3yiiTe 1y TpaHCIOPTUPOBKU OPUTHHAIBHYIO YIAKOBKY.

*  XpaHHUTE U3/IENINE TOJIBKO B CyXOM M YHCTOM ITOMELICHHH.

* VYbemureck, YTO H3ENHE 3AIMUIICHO OT YIapOB BO BpeMsI TPAHCIIOPTUPOBKHU H Xpa-
HEHHS.

Heco0J101eH1e 3TUX peKOMEHIalHii MOKeT NPUBECTH K MATEPUAJIBLHOMY YIIepOy.
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Onucanue u3aeaus

4 Onucanue uzneans
OpHotpy6HbIii puasTp THA V 500 / VY4 500

W3nenue COCTOMT U3 JIATYHHOTO Kopiyca GuibTpa ¢ coequHeHusmu HP3/g" (Tum
V1,500 - ¢ coemmnenusmu HP!/,"), ¢uusrpyromiero smieMeHTa, MPO3PAYHOTO
OTCTOMHMKA U 3aII0PHOTO KJIalaHa.

Onnotpy6HbIii puasTp THHA R 500

HW3nenue cOCTOUT U3 IaTyHHOTO Kopiyca Gpuibrpa ¢ coequnenusamu HP3/", dub-
TPYIOLIETO IEMEHTa, MPO3PaYHOrO0 OTCTOMHHUKA, 3aIlIOPHOTO M MEPEIyCKHOTO Kila-
TaHa.

BYXTPYOHBIit puasTp THIA Z 500 / 7'/, 500
yXTPY p

W3nenue cOCTOMT U3 JIATYHHOTO Kopiyca Gmibrpa ¢ coequHeHusmu HP3/g" (Tum
7,500 - ¢ coemuuenmsmu HP!/,"), dumsrpyromero smeMeHTa, MPO3PAYHOTO
OTCTOWHUKA, 3aITOPHOTO ¥ 0OPATHOTO KJIaraHa.

4.1 Cxembl NpUMeHeHHUS

Pucynox 1: Tun V 500/ V%2 500
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Onucanue u3aeaus

R—Filter

Pucynok 2: Tun R 500

7—Filter

= =,
et

NS

Pucynox 3: Tun Z 500/ Z%> 500
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Onucanue u3aeaus

TexHuUyecKue XapaKTEPUCTHKHI

V' = onHoTpyOHBI# QUIbTp J
R = omHoTpyOHBIit punbTp ¢ 0OparHO# moxaueit
Z = nByXTpyOHBIH QHUIBTP

Ibe3 0003HaueHUS

= coen. Oaka/ropenku HP3/"
v = coen. 6aka/ropenku HP'."

500

= paspet. cpeapl - cM. "Mcrons3oBaHue B
Optimum COOTBETCTBUU € MpeaHa3HaYeHHEM"

Si = curo u3 cneueHHoro miactuka 50-70 MxMm
Fi = CHTO M3 BOMJIOKA
St = CUTO U3 cTaIu

Pucynox 4: Koo muna

ITapamerp

3HaueHHe

Pabouas Temneparypa
OKpY Karollen cpebl

OTCTOWHUK JIATYHHOTO (uibTpa: Makc. 60°C
OTCTOMHFK IIJIACTUKOBOTO (muibTpa: Makc. 40°C

PaGouee U30LITOYHOE 1aB-
JICHUE

OTCTOWHUK JIATYHHOTO (DUIIBTPA C JIaTyHHOU HAKU/I-
HOW Talikoi: Makc. 6 0ap

OTCTOWHUK IUTACTHKOBOTO (PMIIBTPA: TOJIIBKO PEKUM
BCaChIBaHUs

JlaBneHue BcachIBaHUS

makc. -0,5 6ap

KOHTpOJ’IbHOG JaBJICHHUC

6 6ap

MOoHTa)XKHOE ITOJIOKESHHE

BCPTUKAJIBHOC - OTCTOMHHKOM (I)I/IJ'ILTpa BHU3

AFRISO

q)I/IJ'IBTpI)I JUIA )KUIKOTO TOIJIMBA



Onucanue u3aeaus

HomunaJbHbI pacxoq
C . | CnedyeHHBIH
Craab Boiiaok 50-75 CUCHHBIN | - o eTHK 50-
Tun IJIACTHK 50-
100 Mkm MKM 70 MKM,
70 MKM o
JUTHHHBIH
V 500 320 290 250 255
V%-500 560 470 390 405
R 500 250 240 210 215
Z 500 220 200 200 205
Z2-500 500 400 310 325

Tabnuya 1: Pacxoo scuokozo monausa 6 1/u npu Dp = 100 mbap coenacno EN 12514-2 npu
cmenenu 3azpaznenus punsmpyioujeco snemenma 50%

OunbTpsl I KUIKOTO TOIUIMBA Bepcun «Optimum» (¢ AIMHHBIM (UIBTPYIOIIAM
OTCTOWHHUKOM) UMEIOT MPAKTHYECKH TAKOH K& HOMUHAIBHBIA pacxol, KaK U CTaH-
JapTHBIC BEPCHH.
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MonTax

5 MoHnrax
YcTaHoBUTE U3ZENNeE NEpe]] TOPENIKO.

Wznenue moxer OBITH YCTAHOBJICHO BBIIIEC WJIM HUKE MaKCUMaJIbHOTO YPOBHSA Oaka.

5.1 IloaroroBka k moHTa:ky R 500

= Y6equrech, YT0 HACOC TOPEJIKH UMEET JI0CTAaTOYHOE COMPOTUBIICHHE JaBICHHIO
Ha oOparHoii tuHuY (cM. "JlaBnenue Ha Bo3Bpare").

12

(1] 1!1 4/

'-2'10
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0.4
0,3

0,1
0 50 100 150 200 250 300

Q [I/h]

Pucynok 5: JJlaenenue na 6ozepame

MaxkcuMaabpHBI OOpaTHBIA TIOTOK COOTBETCTBYET NPOM3BOAMTEIHHOCTH HAacoca,
MTOCKOJIBKY BECh 00BEM ITOTOKA 3aKaUMBAETCSI B 00PATHYIO JINHUIO BO BPEMsI IIpe/iBa-
puTenpHOH aspanuu. JIrob6oe BXoasIiee CTaTHYECKOE AABICHHE OT TTOCTYMAIOIIETO
YKHJIKOTO TOTIJIMBA T0OABJISIETCS] K MAKCUMAaJIbHOMY JIaBIICHHIO Ha OOPaTHOM JIMHUH.

Ecnu comporuBienune naBieHus Ha OOpaTHOM JIMHUHM HAcoca TOPENKH HenocTa-
TOYHO, PEKOMEH/IyeTCs UCIIONB30BaTh aBTOMATHYECKUI BO3TYXOOTBOAYUK [T HKHUJI-
xoro TorummBa Flow-Control miam BO3AyXOOTBOIYHK CO BCTPOCHHBIM (IIIBTPOM
FloCo-Top.

5.2 Omnpeaesnenne nonepevyHoOro ce4eHus BCAChIBAKOUIEH JMHUT

ITpu nepeBone AByXTpyOHBIX CHCTEM Ha OMHOTPYOHBIE pAacXOA TOIIIIMBA BO BCACHIBA-
OIIEM TPyOOIIPOBOZIE YMEHBIIAETCS.

= VY0enurech, YTO ceueHHE BcachlBaroliero tpybompoBona coorBercTByeT DIN
4755-2 (ckopocth motoka 0,2-0,5 m/c), uToObI H30eKaTh 0OPA30BAHUS BO3MYIII-
HBIX TTOYIIEK HA BBICOKHX YJacTKax TPyOONpoBOAa U TpyOOIIpoBOIax ¢ yKIIO-
HOM (TIEPEKPHITHS M3-32 OIIHOO0K).

YuuteiBaiiTe cenu(pUKAIIN 1 HHCTPYKIIUH TPOU3BOJUTEIS] CUCTEMBI.
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MonTax

5.3 MoHnTax u3aeansa

= Y6enurech, 4To U3/ICHe HE YCTAHOBJICHO HABEPXY HIIH PSOM C HEH30JINPOBaH-
HOW YacThIO KOTJIA, HAJl OTKPBIBAIOIIMMUCS 3aCIOHKAMH TOMOK WM Ha TpPyOe
JIBIMOBOTO ra3a.

= Ybenurech, 9TO OTCTOMHHUK (HIBTPA PACIONOKEH BEPTHKAIBHO M HANPaBICH
BHU3.

1. VYcranosure usgenaue ¢
TIOMOUIBIO TPUIIAraeMOro
KpEIUIeHUsI U JBYX caMmope-
30B.

2. HcnonwayiiTe KperjieHune B
KayecTBe 11a0JIoHa pU
3aKpyYUBAHUU CAMOPE30B.

BHUMAHUE

MNPOTEKAHUME U3JEJIUS

* VY0exutech, 4TO BBl UCIONB3yeTe pe3b0OBOE TpyOHOE coequHeHue cortacHo DIN
2353 ¢ nunuHAprYeckoi pe3pboit (pe3rdba HP) u ymotHuTe pespboBoe TpyOHOE
COE/IMHEHUE TUIOCKOH TPOKJIaIKOHM MK moaxonsumM kieeM. He ncrnone3yiite Ted-
JIOHOBYIO JICHTY WJIH IICHBKY.

Heco611o1eH1e ITHX MHCTPYKIMI MOKET MPHBECTH K MAaTepUAJILHOMY yIIepaoy.
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BBoj B 3kcmyaranuio

1. TlpucoeanHUTE BCACHIBAIOLINI TPYOOIIPOBOA K U3ICIHUIO C MTOMOIIBIO MOIXOS-
1Iero pe3p0oBoro TpyoHoro coenuuenus HP3/g" nm HP'/," cormacro DIN 2353.
MowmeHnT 3aTspkku coctasiseT 40+:10 Hw.

2. Hcnons3yiiTe yHnBepcanbHoe pe3bboBoe TpyoHoe coequnenne AFRISO (akcec-
cyapsl) s uzgenuit TumoB V 500, R 500 u Z 500. MomeHT 3aTskkH st D6 MM
coctaBiseT 18+3 Hwm; st @8 mm - 1545 Hwm; mois @10 mwm - 20+5 Hm. MaCTpYK-
LUK TI0 MOHTaXKy MPUJIATaloTCs K pe3b00BOMY TPyOHOMY COCHMHEHHIO.

3. VYcranosure manry ropenku (tum m3nenust R 500). [lepen MmonTakom yoenu-
T€Ch, YTO MOBEPXHOCTHU MO YNIOTHEHUE YUCTHIE M HE MOBPEXkKAECHBL. MOMEHT
3aTsDKKH cocTasisieT 20+5 Hwm.

BHUMAHMUE

HEPABOTOCIHHOCOBHOE U3JIEJIUE

* Y0emuTech, 4TO BBl HE MOMEHSIH MECTaMH IIIAHTH TOPENKU Ul MOAAIOLICH U
00paTHOMN JTMHUHY.

Heco0monenne 3THX HHCTPYKIMIA MOKET MPUBECTH K MATEPUAJILHOMY YLIepOY.

6 BBoa B 3kcILUIyaTalMIO

1. OtkpoliTe 3aOpHBINA KIanaH.

AFR | SO OUIBTPHI AT KUIKOTO TOMIUBA 13



IKCIUIyaTauus

7 JKCILTyaTalus

7.1 Pa0Oora nmoja gaBJIeHHEM

Ecnu u3nenue ucnonb3yeTcs 1Moj JaBiIeHHEM, OHO JODKHO MIPUMEHSTHCS C JIaTyH-
HBIM OTCTOHHHKOM (DHIIBTpA.

= B Takux ciy4asx MPUMHTE COOTBETCTBYIOUINE MEPHI, YTOOBI MaKCHMAaJbHOE
JOIlycTIMOE pabodee JaBlICHUE HE MPEBBIIANIOCH JaXe B CIIydae BOZHHKHOBE-
HUSI OMIMOOK (HEUCTIPaBHBIN PEAYKTOP JaBJICHUs ), HAIPUMEp, C TIOMOIIBIO Iepe-
ITyCKHOT'O KJIallaHa, NepeKIIouaTens JaBIeHus U T. 1.

= Y6enurech, 4TO MO MIJTAHTAMH TOPEIKH U (PUIBTPOM KHUIKOTO TOIUIMBA yCTa-
HOBJICH COOPHHMK C JaTYUKOM YTEUKH, C IOMOII[BIO KOTOPOTO MOXKHO OOHAPYKHUTh
YTEUKY >KUIKOTO TOIUIMBA M OTKIIIOUUTH TOPETIKY.

7.2  Bo3zayx B orcroiinnke GuibTpa

B 3aBHCHMOCTH OT (PHIBTPYIOIIETO 3JICMEHTA U JaBJICHHS BCACBIBAHHS B CHCTEME B
OTCTOMHHKE (QUIIBTPa MOXKET 00pa30BaThCs BO3AYyIIHAS moayiika. Eciu ¢puasrpyro-
IUA DJIEMEHT HOBLIM, B OTCTOMHUKE MOXKET HAXOMUTLCA HEOOILIION 00neM
TOILIMBA. DTO HE BIUSACT HA paOOTy CUCTEMBI (TIPU YCIOBUH, YTO BHYTPEHHSS 4acTh
(UIIBTpa cCMavYNBaCTCS TOTUIUBOM).

ITo mepe 3arps3HEHU GHUIBTPA IaBICHUE BCACHIBAHUS yBEIWIMBACTCS, U OTCTOM-
HUK (pUIIBTpa CO BPEMEHEM MOJHOCTHIO 3aIOTHAETCS TOTIIMBOM.

Ecny 3HaunTEeNIbHOE CKOIIIIEHUE BO3AyXa IPUBOIUT K HEHUCIIPABHOCTSM, PEKOMEHIY-
€TCsl HCIOJIb30BaTh KOMOWHAIMIO (DHIIBTPA ISl KUIKOTO TOIUIMBA M BO3TYXOOTBOJI-
gnka (FloCo-Top-1 nnu FloCo-Top-2).

7.3 Hcnosab3oBaHue B 30HAX C PUCKOM 3aTOIIEHUI

Wznenve mMOAXOAUT Ui UCIOJB30BAHUS B 30HAX, MOABEPIKEHHBIX 3aTOIICHHUSIM;
BomoHenporunaemMocts 10 10 mH20 (maBienue 1 6ap).

Wznenve He MOAIEKUT 3aMEHE TTOCIIe 3aTOTUICHUS.

BHUMAHME

HEPABOTOCIIOCOBHOE U3JEJINE

*  VYb6emurech, 4T0 OMHOTPYOHBIN HUIBTp ¢ 0OpaTHOit muHKeH (R 500 Si, R 500 St, R
500 Fi) 3amMeHeH mociie 3aTOTUICHHS.

HecoOuroneHue 3 TUX HHCTPYKUHUA MOXKET PHUBECTH K MATEPUAJIBLHOMY yl1epoy.
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TexHuueckoe 00c/y:KMUBaHUE

8 TexHuveckoe 00cayKMBaHUE

8.1 Ilepnogu4HOCTH TEXHUYECKOTO 00CTY:KMBAHUS

BHUMAHMUE

HENNOAXOAAIUWE YUCTSIIUE CPEJICTBA

* Vbenmutechk, 4TO AJIsI OYUCTKHU [IACTUKOBBIX JIETAICH BBl HCIIOIb3YETE TOIBKO YUCTS-
LIHEe CPEJICTBA, HE COMIEPIKAIINE PACTBOPUTEICH.

Heco0u1o1eHue 3 TUX HHCTPYKIUA MOXKET PUBECTH K MATEPUAJIBLHOMY ylIepoy.

Ilepuogu4HocTh HeiicTBue

O4uCTUTE MJIACTHKOBBIC Jc€TajJIk ¢ IOMOIIIBIO MBLIb-

IIpu HEOOXOMMMOCTH
HOTO pacTBOpa

EsxeromHo wimu npu HeoO-

3amMeHuTe GUILTPYIOIINH JIEMEHT
XOOUMOCTH b pyrom

3aMeHUTE MUIAHTH TOPEITKH OMHOTPYOHBIX (PIIIETPOB C

Kasxcnere 5 ner oGparHoii mmmeii (R 500 Si; R 500 St; R 500 Fi)

He noznnee, uem uepes 20

3aMEHHTE U3/ICITHE
JCT

3ameHuTe OTHOTPYOHBIH PUIBETP ¢ 0OpaTHOH THHNEH

THocre satornerma (R 500 Si; R 500 St; R 500 Fi)
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TexHuueckoe 00c/y:KMUBaHUE

8.2 3ameHna puabTpyromero jiemMeHTa

8.2.1 JdeMoHTax PUIBTPYIOIIEro JIeMeHTa

2
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TexHuueckoe 00c/y:KMUBaHUE

8.2.2 MoHxTax puiabTpyromero 3jJieMeHTa

A |: R | S O OUIBTPHI AT KUIKOTO TOMIUBA
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YcrpaneHue HeMCIIPpaBHOCTe

YcrpaHneHue HeucnpaBHoOCTeH

JIroObIe HENCIIPABHOCTH, KOTOPBIE HE MOTYT OBITh YCTPAHEHHI C TOMOIIIBIO MEp, OITH-
CaHHBIX B JJAHHOM pasfiejie, MOTYT ObITh YCTPaHEHBI TOJNBKO NMPOM3BOMUTEIEM WA
KBaTM()UIIMPOBAHHBIMH CIIEIIHATHCTaMHU.

IIpodaema

Bo3mo:kHas npuinHa

Ycrpanenue
HEHCIPABHOCTH

lopenka BeIKITIOUaeTCA
4yepe3 HepeTyaspHbIe Mpo-
MEXYTKH BPEMEHU U3-3a
HEHCIIPaBHOCTEH

CxorieHre Bo3ayxa BO
BCACHIBAIOIIEM TPYOOIIPO-
BOJIC M3-3a CITUIIKOM 0O0JIb-
IIOTO CEYEHHS TPYObI

[IpaBunbHO paccuuraiite
BCACHIBAIONIHI TPyOOIpO-
Box (cMm. pazzaen "Omnpene-
JICHUE TTOIIEPEYHOTO ceve-
HUS BCACHIBAIOIICH
JnuHun"

CxorieHne Bo3ayxa B
OTCTONHHKE (DUIBTpa U3-
3a BBICOKOH CKOPOCTHU
TIOTOKA M JIaBJICHUSI BCACHI-
BaHUS

3aMeHuTe u3zenne aBTo-
MaTHYECKUM BO3yX0OT-
BOJYMKOM JUTS )KUAKOTO
torunBa (FloCo-Top-1
nm FloCo-Top-2)

AFRISO

q)I/IJ'IBTpI)I JUIA )KUIKOTO TOIJIMBA

18



YcrpaneHue HeMCIIPpaBHOCTe

IIpobaema

Bo3moxxHast npuivuHa

YcrpaneHnue Hencnpas-
HOCTH

JKunkocTs He BcackIBa-
€TCs N MOCTOSHHBIA
MOTOK MPEPBIBACTCS

Hebomnpmme yreukn
(mampuMep, B pe3bOOBBIX
COC/IMHEHUSX MM OTBOJISI-
111eM (UTHHTE) MOTYT MPH-
BECTH K TTOTIaaHHIO BO3-
JyXa B JTHHHIO
BCAChIBAaHUSA JAaXe IPH
HepaboTaromeil cucteme

Hcnone3yiiTe uuauHApU-
YEeCKHUE Pe3bO0OBBIC COCIU-
HEHUs TPYO U yIIOTHSHTE
HX IUIOCKUMH MEIHBIMH
MPOKJIaJKaMu (TepMme-
TUYHO)

B ciydae ¢ msarkumu uim
MOTYMATKIMHU MEIHBIMH
TpyOaMu HCIIOTB3YHTE
JKECTKUI MaTepuall

[IpoBepbTe BCe YIUIOTHU-
TEJNBHBIC TOBEPXHOCTH Ha
HaJM4ue NOBPEXKACHUN

3akpoiiTe 3amOpHBIN Kia-
TIaH Ha OTBOJSIIEM
¢dutuHre

BrinonnuTe npoBepKy Ha
BakyyM (He meHee -0,6
0ap) Ha MPOTOYHOM COE-
JUHEHHUH BO3LyXOOTBO/I-
YHKa

Hacoc ropenku He co3naet
JOCTaTOYHOTO BaKyyMa

IIpoBenute ucnbITaHue
Hacoca Ha BCcachIBaHUE.
Hacoc gomxeH co3maBaTh
BakyyM He meHee -0,4 6ap

Jpyrue HeucnpaBHOCTU

Ioxanyiicra, CBSKUTECH
C ropsiueil TMHUEH
AFRISO

AFRISO
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BblBO}I U3 IKCIIyaTalluM, YTUIN3allusl

10 BpIBOA M3 3KCILIyaTAUMH, YTHIH3ALMUS

YTunusupyirte uzgenue B COOTBETCTBUHU C JCHCTBYIOLIMMHY HOPMaMHu, CTaHapTaMu
1 TIpaBUJIaMH 0€301acHOCTH.

3anpemaeTc;1 BBI6paCBIBaTB OJICKTPOHHBIC ACTAJIN BMECTEC C OBITOBEIMU OTXOJaMH.

1. JemonTtmpyiite ycrporictBO (cM. pasgen "Monrtax" u
JeHCTBYHTE B 00paTHOM IOPSIKE).

2. Ytunuzupyite yCcTpoHCTBO.

11  BosBpar

Hepeu BO3BPATOM H3ECJIUA HeO6XOI[I/IMO CBA3aTbCA C MIPOU3BOAUTECIICM.

12 TapanTus

Wudopmanus o rapantun coaepxutcs B Hammx OOIINX MOJOKEHUSIX U YCIOBHUIX
Ha caiite www.afriso.com miu B IOTOBOpe KyTUTH-TIPOIaXKH.
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3anacHble YaCTH U aKceccyaphbl

13 3anacHble 4acTH U aKceccyapbl

BHUMAHUE

HENOJXOASIINE JIETAJHA
. HCHOJ’IL3yI>iTC TOJIBKO OpUT'MHAJIbHBIC 3aIIaCHBIC YaCTH U aKCECCyaphbl OT IPONU3BOAU-
TSI,

Heco6a1o1eHne 3THX YKa3aHMI MOKET MPUBECTH K MaTepHAJILHOMY YIepaoy.

H3nenne

Hazsanue uznenns ApT. Ne Hnnocrpanus

OnpHOTpYOHBIE (YHUITBTPHI

V 500 Si 20292
V 500 St 20294
JIByxTpyOHBIC GUIBTPHI

Z 500 Si 20429
Z 500 St 20425
Z 500 Fi 20428

OnHOTpYOHBIC (DUIBTPHI ¢ 00PATHOM THHUEH

R 500 Si (oO6patHas muHU) 20281
R 500 St (oO6paTHas muHuUs) 20283
R 500 Fi (oOpatHas muHwus) 20282
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3anacHble YaCTH U aKceccyaphbl

3anacHble YacTH M aKceccyapbl

Hazsanue nznenns Apt. Ne HNnnocrpanus

Ortcroiinuk ¢punsTpa Koporkuii (Tun 500),

20254 -
IUIACTHUK, JUISl PEKUMa BCACBIBAHUS
OTcroitHuK (GUIBTPA ATUHHBIN (THI 20258 )
Optimum), MJIacTHK, VIS pe)KUMa BCaChIBAaHHUS]|
Ortcroitnuk ¢unsTpa u3 narysu (tun 500), 20261 i
JaTyHb, A1 pabOTHI MO AaBICHHEM
Hakunnas raiika M 64 x 1,5, natyHb 1011 -
> ALy 050008

Ortcroitnuk ¢puasrpa (tam 500), macTuk, ¢

. 20257 -
(hyHKUIHEH crBa
Ortcroitnuk ¢unbsrpa (tun Optimum), mia- 20262 )
CTHK, JUIS PEXKHMMa BCACHIBAHUS
YIIIOTHUTENBHOE KOJBIO TSl OTCTOHHHKA 20422 i

¢ueTpa

Kittou st punsTpa KUIKOTO TOTIINBA IS

OTKPYYMBaHHUS HAKUIHOW railku OTCTOMHUKA 70061
(husTpa

Pe3nboBoe TpyOHOE coenunenne HP3/ "
cornacHo DIN 2353 ¢ miockoit MeaHOM mpo-

KJIaJIKOM: 20509 )
TpyOa ¥6 MM 20508

TpyOa O8 MM 20510

Tpy6a 010 MM

VHuBepcalbHOe pe3b00Boe TpyOHOE COeUHE
e AFRISO 20409
s Tpy0o @6 MM, @8 mm 1 @10 Mm
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IlosicHeHHs 10 iIHCTPYKILii 3 MOHTAKY Ta 00CJIyTOByBaHHS

1 IlosicHeHHsI 10 iIHCTPYKUII 3 MOHTAXKY Ta 00CIyTOBYBAHHSA

L5 iHCTPYKILisl 3 MOHT&XY Ta 00CIYrOBYBaHHS OITUCY€E (PUIBTPHU VISl PIAKOTO HaiBa
(mami Taxox iMeHOBaHI «BUPiO»). IHCTPYKIiS 3 MOHTaxy Ta OOCIyTOBYBaHHS €
YaCTUHOIO BUPOOY.

* He BukopucroByiite BUpi0 10 TOTO, SIK TOBHICTIO TPOYNTAETE 1 3aCBOITE IHCTPYK-
1Iif0 3 MOHTaXy Ta 00CIyTOBYBaHHSI.

* 3abesmedre NOCTIHHMIA TOCTYTI 10 IHCTPYKIIiT 3 MOHTAXy Ta 0OCITyTOBYBaHHS ITif]
4yac poOOTH 3 BUPOOOM 1 3 HOTO TOTTIOMOTOF0.

» TIlepenaiiTe iHCTPYKIIif0 3 MOHTaXXy Ta OOCITyTOBYBaHHS HACTYIHOMY BIIACHUKY
a00 KopucTyBaueBi BUpOOy.

* JSIxmro Bu BBaXKaeTe, IO B IHCTPYKINT 3 MOHTAXKY Ta OOCIYTOBYBAaHHS MiCTATHCS

ITOMUJIKH, CyHIepedHOCTi a00 HESICHOCTI, 3BEPHITHCS 10 BUPOOHMKA 0 BBEACHHS
BUpOOY B €KCILTyaTalio.

s iHCTpYKIisA 3 MOHTaXy Ta OOCIyrOBYBaHHS 3aXHIIEHA aBTOPCHKUM IPAaBOM i
MoXke OyTH BHUKOpHCTaHa TUIBKM B paMKaX YMHHOTO 3aKOHOAABCTBAa. BUpoOHHMK
MO’K€ BHOCHTH 3MiHH B IHCTPYKIIIIO.

BupoOHHK HE Hece BIAMOBITATBHOCTI 3a MKOAY abo 11 HACTIIKH, [0 BUHUKIIN BHA-
CITiJOK HEAOTPUMAHHSA Ii€1 iIHCTPYKII1 3 MOHTaXKy Ta 00CITyTOBYBaHHS, a TAKOX IPH-
IMMCIB, YMOB 1 CTaHAAPTIB, IO JiFOTh y MICIli eKCIUTyaTallii.

IMepexnan iHCTPYKIii 3 MOHTaXy Ta OOCIYrOBYBaHHS IiHIIMMH MOBaMH MOYHA
3HAaWTH Ha caiiTi www.afriso.com.
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Indopmanisi Ha Temy Oe3nexku

Indopmanisi Ha Temy Oe3nexku

l'[or[epemlcyna.ﬂbﬂi 3HAKM Ta KJIACH HeOe3NeKH

LIst iHCTpYKLis 3 MOHTaXXy Ta 0OCIYTOBYBaHHS MiCTHTh MOIIEPEIKCHHS, 1110 BKa3y-
FOTh Ha TIOTCHIIHHI HeOe3mekn Ta pu3uku. KpiM 3HaKiB, O MiCTATHCS B IHCTPYKIIIi,
HEOOXiTHO JOTPUMYBATHCS BCIX YMOB, HOPM i IIPaBHUJI TEXHIKH O€3IeKH, 10 Iif0Th
y micui ekcruryarauii. [lepea BUKOpuUCTaHHSM BUPOOY HEOOXIIHO MEpeKOHATHUCS,
110 BCl YMOBH, HOPMH 1 IpaBMJIa TEXHIKHK O€3MEeKH BiIOMi KOPHCTYBa4EBi 1 JOTPUMY-
IOTHCS HUM.

[MomepemkyBasibHI 3HAKH MTO3HAYEH] B il iIHCTPYKIIT 3aCTEPEIKIIMBUMEI CUMBOIAMHA
Ta 3aCTEPeXIIMBUMH BKaziBkaMu. [lomepemKyBanbHI BKa3iBKH PO3MIICHI HA pi3HI
KJIaCH HeOE3MEKH 3aJIe)KHO Bl TSHDKKOCTI HeOe3MeuHOl CHTYaITii.

YBAI'A Bkazye Ha MOXJIHMBY HeOE3IIEUHY CHTYyalilo, sKa MOXE IPHU3BECTH [0
MaTepialbHUX 30UTKIB.

2.2

BukopucTtanHs BillOBiIHO 10 NPU3HAYEHHS

Leit BupiO MOXKE BHKOPHUCTOBYBATHCS BHKIIOUHO B OJHOTPYOHHX 1 JBOTPYOHHX
cucTeMax Juis Oe3nepepBHOI (inbTpallii HACTYITHUX BB MATUBA B PiIKOIAIMBHUX
CHCTEMaxX:

Onnotpy0Hi cucTemu:

» wmazyt EL 3rigno 3 DIN 51603-1 i DIN SPEC 51603-6 3 0-30% meTuiioBoro
e¢ipy xupuux kuciot (FAME) 3rigao 3 EN 14214,

* nmsenbHe manuBo 3rigHo 3 EN 590 i3 BMmicToM 10 7% MeTnnoBoro edipy »KupHUX
kucioT (FAME) 3rinao 3 EN 14214,

* OiomanuBo Ta 6ioxu3ens i3 BMicToM 10 30% MeTHiI0BOroO edipy KHUPHUX KUCIOT
(FAME) sik 6iomu3ens 3rigno 3 EN 14214,

* mapadinosi nasmsa (HVO/GTL 3rizxo 3 DIN/TS 51603-8) y nponoprii 0-100%.
JBoTpyoHi cucTemu:

» wmazyt EL 3rigno 3 DIN 51603-1 i DIN SPEC 51603-6 3 0-30% meTuiioBoro
edipy xupnux xuciaor (FAME) srigno 3 EN 14214,

* nmsenbHe nanuBo 3rigHo 3 EN 590 i3 BMmicToM 10 7% MetnnoBoro edipy »KupHUX
kuciotr (FAME) 3rigno 3 EN 14214,

» mapadinosi mamusa (HVO/GTL 3riguao 3 DIN/TS 51603-8) y npomnopuii 0-100%.
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Indopmanisi Ha Temy Oe3nexku

Bynp-sikuil iHIIMIA BUIT BUKOPUCTAHHS HE BIJMOBia€ MPU3HAYCHHIO 1 SBJSIE COO0IO
HeOe3IeKy.

ITepen BukopucTanasM BUpoOy HEOOXiTHO MEPEKOHATHUCS B TOMY, 110 BiH MiIXOIUTh
JUTS TTepe10aueHOr0 KOPUCTYBaueM THITY 3aCTOCYBaHHsL. /i IbOro MaroTh OyTH Bpa-
XOBaHI IIOHAWMEHIIIE TaKi BAMOIH:

* yci yMOBH, CTaHAApPTH Ta MpaBmiIa OE3MEKH, M0 JIIOTh y MICIli BUKOPHCTAHHS
BUPOOY,

* yci yMOBH Ta JaHi, mependadeHi B crierudikarii Bupooy,

* YMOBH, IepeadadeHi AIst nepe0adyBaHOTO0 BUKOPUCTAHHS KOPUCTYBAavYEM.

Kpim Toro, Mae OyTu rpoBe/ieHa OLliHKA PU3HUKY BiNOBITHO 0 BU3HAHOI IPOLIEAYPH

JUIA KOHKPETHOTO 3aCTOCYBaHHS, Iepea0adyBaHOTO KOPHCTYBa4eM, 1 BKHUTO BCIiX

HEOOXiTHMX 3axXOfiB OE3MEeKH BIATOBIAHO A0 pe3yibTaTiB IMPOIEIypH OLIHKU

pusuky. [Ipu npoMy Takox MaroTh OyTH BpaxoBaHI MOXJIMBI HACIiAKH, IO BUHHKA-
FOTH ITiJT Yac BCTAaHOBJICHHS a00 iHTerpaii BUpoOy B CHCTEMY.

[lig gac excruryararii BupoOy BCi poOOTH HMOTPiOHO BHKOHYBATH TITBKH B YMOBAX,
3a3HaYEeHUX B IHCTPYKIIii 3 MOHTaXXy Ta 00CIyrOByBaHHS Ta Ha 3aBOJCHKiil TabmuyIi,
y MeXax TEeXHIUYHHMX JaHUX, IO MICTAThCSA B cnenudikamii, i 3 TOTPUMaHHIM YCiX
YMOB, CTaH/IapTiB 1 IpaBuiI OE3MEKH, IO JII0Th Y MicClli BAKOPUCTaHHS BUPOOY.

2.3 IlependauyBaHe HempaBUWJIbHE BUKOPHUCTAHHS
Bupib He ciix BUKOPUCTOBYBATH, 30KpeMa, B TAKUX BUIIAIKAX 1 AJI TaKUX LiTCH:
* BUKOPHUCTaHHA 3 HEPO30aBICHHMH J100aBKaMH, CIIUPTaMH 1 KHCIIOTaMH,

* BHKODHCTAaHHS B CHCTEMax MOIAaBaHHS i THCKOM Oe3 BIIIOBITHHUX 3aXOiB
Oe3meKH.

AFRISO DiNBTPH st PiJIKOTO NaInuBa 4
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2.5

2.6

Indopmanisi Ha Temy Oe3nexku

Kgpauigikauisa nepconay

MoHTax, BBEICHHS B €KCILTyaTallio, TEXHiTHe 00CITyroByBaHHsI 1 BUBEICHHS 3 €KC-
IuTyaTalii Iboro BUpoOy MOJKe 3/1iHCHIOBAaTHCS TUILKY KBaTihikOBaHOIO crieniaizo-
BaHOIO CITY’KO0I0, SIKa Ma€ BIIMOBITHY CepTH(]IKALIO 1 TOTPUMYETHCS TAKUX BUMOT':

* JloTpuMaHHS BCiX TNPHIKCIB, CTAaHAAPTIB i MPaBHUJI TEXHIKH OE3MEKH IIif Jac
ITOBO/IKCHHS 3 HEOS3MEYHIMH JUIsI BOAHW PEYOBUHAMH, 1[0 ifOTh y MiCIli BUKOPH-
CTaHHS BUPOOY.

* ¥V HimeuunHi: cepruikaris BignoBigao 10 § 62 [loctaHOBU PO CHCTEMH, IO
MPAIIOIOTH 13 PEYOBHHAMH, HEOC3IEYHUMU [T BOIH (AWSV).

o poGotu 3 BUpOOOM JOIMYCKAETHCSI TUTbKH KBaNi)iKOBAaHUI MEpCOHA, SIKUH BUB-
YHB IF0 IHCTPYKI[IIO 3 MOHTaKy Ta OOCIIyrOBYBaHHS 1 BCl JOKYMEHTH, IO CTOCY-
I0ThCS BUPOOY.

KsamigikoBanuil mepcoHai, 3aBISKHA CBOiH mpodeciifHii MiAroToBIl, 3HAHHAM 1
JOCBiNy, TIOBHHEH BMITH Iependadatd i po3mi3HaBaTH MOXIINBY HeOe3IeKy, sika
MOJKe BUHUKHYTH i/l 9ac BUKOPUCTAHHS BUPOOY.

KgamidikoBaHuii IepcOHAN TOBUHEH 3HATU BC1 3aCTOCOBHI YMOBH, CTaHIAPTH 1 Ipa-
BIUJIA TEXHIKH O€3EKH, IKUX HEO0OX1THO TOTPUMYBATHCS ITij1 4ac poOOTH 3 BUPOOOM.

3aco6u iHIMBITYyaJBLHOI0 3aXHCTY

3aBkIM BHKOPHCTOBYITE HEOOXiqHI 3aco0W iHAMBIAyaimbHOTO 3axucty. Ilim wac
KOPHUCTYBaHHS BUPOOOM 1 poOOTH 3 HUM HEOOX1THO TAKOXK BPaXOBYBATH, III0 HA MiCITi
BUKOPUCTAHHSI MO)K€ BUHHMKATH HeOe3neKa, He TOB's3aHa 6e3rocepeibo 3 CaMUM
BHPOOOM.

Monudikanisi BUpoOy

3 mpUCTPOEM 1 3 HOTO JOTOMOTOI0 MO)KHA BUKOHYBaTH TLTBKH [Iii, OMUCAHI B Hil
IHCTpYKIii 3 MOHTaXy Ta oOciyropyBaHHsA. He BHOCBTE 3MiHU, HE ONMHCaHI B Iiit
IHCTPYKIIi 3 MOHTaXXy Ta 00CITyTOBYBaHHSI.
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TpancnopTtyBaHHsA Ta 30epiranHs

3 TpancnopryBaHHs Ta 30epiranus

HenpaBuiibHi TpaHCHIOPTYBAaHHS 1 30epiraHHsA MOXYTh CTAaTH MPHUYKUHOIO IMTONIKOJ-
JKEHHS BUPOOY.

YBATA

HEINPABWIBHE INOBOA’KEHHSA 3 BUPOBOM

» [Ilix gyac TpaHcropTyBaHHS Ta 30epiraHHsi BUpoOy 3abe3nedre AOTPHUMAHHS yMOB
JIOBKLILJIS, 3a3HAUCHUX Yy crienugikariii BHpooy.

* BuxopucToByiiTe AJsl TPaHCIIOPTYBaHHS OPHUI'IHAIBHE OIIAKOBAHHSI.

+ 30epiraiiTe BUPIO TIIBKH B CyXOMY Ta YHCTOMY IIPUMIIICHHI.

» IlepexonaiiTecs, oo BHPiO 3aXWINEHO BiJ yAapiB MiJ Yac TPaHCIIOPTYBaHHS Ta
30epiraHHs.

HenoTpnMaHHS OHUX peKoMeHAaNiil Moke NPU3BECTH /10 MaTepialbHUX 30UTKIB.
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4.1

Omnuc BUpoOy

Omnuc BupoOy
OnnotpyoHuii gpissTp THIY V 500 / VY2 500

Bupib cknanaerbes 3 aTyHHOTO Kopiycy ¢insrpa 3i 3'eqnanasmu G3/8" (tum V1/2
500 - 31 3'emnannsamu G1/2"), GiTBTpyBaIBHOTO €IEMEHTA, IPO30POTO BiACTIHMKA 1
3aIlipHOTO KJIaraHa.

OpHotpyoHuii ¢pinsTp THIY R 500

Bupib cknamaersest 3 1aTyHHOTO Koprycy (blm,Tpa 31 3'egHanasamu G3/8", GinbTpy-
BAJIGHOTO €JIEMEHTa, IPO30POTo BiJCTIHHMKA, 3aPHOTIO 1 IIEPEMyCKHOT0 KianaHa.

JABorpyouuii ¢pinstp Ty Z 500 / Z1/, 500

Bupib cknanaerbes 3 naTryHHOTO KopIrycy (inbTpa 3i 3'equanasamu G3/8" (tum Z1/2
500 - 3i 3'emnannsamu G1/2"), ginpTpyBansHOTO €1eMeHTa, MPO30pOro BiACTIHHUKA,
3aIlipHOTO 1 3BOPOTHOTO KJIAMaHa.

CxeMHM 3aCTOCYBAHHSA

Pucynox 1: Tun V 500/ V%2 500
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Omnuc BUpoOy

R—Filter

Pucynok 2: Tun R 500

7—Filter

s
et

NS

Pucynox 3: Tun Z 500/ Z%> 500
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Omnuc BUpoOy

4.2 TexHiuHi XapaKTepHUCTUKH

V' = onHoTpyOHWUii BinkTp J
R = omHoTpyOHUIt BiNBTP 31 3BOPOTHUM MOJABAHHIM
Z = nBoTpyOHHUit QinbTp

Ibe3 mo3HaueHHsS =

3'eqd. 6aka/manpHuKa G3/8"

2 = 3'enH. Oaka/manpHUKa GY%"
500 = T03BOJI. CepeIOBHUINA - AUB. "BukoprcranHsa
Optimum BiANOBIIHO 10 MpH3HAYEHHS"

Si = cuTo 31 cnedeHoro mwractuky 50-70 MkM

Fi = cuTo 3 MOBCTI

St = cuTo 3i cTani

Pucynox 4: Koo muny

ITapamerp

3HauyeHHA

Po6Goua temmneparypa
HaBKOJIMIITHBOTO CEPENIo-
BHUINA

BIJICTIHHUK JaTyHHOTO (inmbTpa: Makc. 60°C
BIJICTIMHUK TUTaCTHKOBOTO (pisbTpa: Makc. 40°C

PoGounii HaIUIIIKOBUIA
THCK

BiJICTIITHHK JIATyHHOTO ()IBTpa 3 JIATyHHOIO HAKU-
HOIO TaifKo0: Makc. 6 6ap

BIJICTIHHHK TUTACTHKOBOTO (PUITBTpA: TLTBKH PEKUM
BCMOKTYBaHHS

THUCK BCMOKTYBaHHS

makc. -0,5 6ap

Kontponsuuit THCK

6 Oap

MoHTaXHE MTOJIOKCHHS

BEpTUKAJIBHE - BIICTIHHUKOM (piJIbTpa BHU3

AFRISO

OineTpu 1715 piAKOTO MaNuBa



Omnuc Bupody
HominajabHa BUTpara
Crevenui Cneuennii
Craab IToBcTh 50-75 eue IJIACTHK
Tun IJIACTHK
100 Mkm MKM 50-70 MM,
50-70 MxM .
JIOBI'Hii
V 500 320 290 250 255
V12-500 560 470 390 405
R 500 250 240 210 215
Z 500 220 200 200 205
Z%-500 500 400 310 325

Tabnuysl :Bumpamapioxoeonanusaen/2003aDp=100mbap3zeiono3ENI1 25 14-23acmynensizabpyo-
nenns ginompyeansvrozo enemenma 50%

@insTpy Ui piaxoro nmanuBa Bepcii «Optimum» (3 10BruM (iIbTpyBaJbHUM Bij-
CTIfHHKOM) MalOTh IPAKTHYHO TaKy caMy HOMIHaJIbHY BUTPATY, SIK i CTAaHTAPTHI Bep-

C11.

AFRISO

OineTpu 1715 piAKOTO MaNuBa
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MoHnTax

5 MonTax
BcranoBiTh BUpi6 nepes maabHUKOM.

Bupi6 mMoxe OyTH BCTaHOBJIEHHH BUIE 00 HIDKYE MAKCHMAIILHOTO PiBHS Oaka.

5.1 Iiaroroska g0 MoHTaxy R 500

= IlepekoHaiiTecs, 0 HACOC MAJBHUKA MAa€ JOCTATHIN OMip THCKY Ha 3BOPOTHIN
ninii (muB. "Tuck Ha HoBepHEHHI").

I:1,2
g 1.1 b
1.0

R

o
0,9 A
0,8 >
0,7 -
0,6 ——
0,5

0.4
0.3

0,1
0 50 100 150 200 250 300

Q [I/h]

Pucynox 5: Tuck na nosepnenni

MaxkcuManbHAN 3BOPOTHHI TOTIK BiATIOBia€ MPOAYKTHBHOCTI HACOCA, OCKUTBKU
BeChb 00CAT MOTOKY 3aKadyeThCS y 3BOPOTHY JIIHIO MiJ Yac IMOIEepenHboi aeparii.
Bynp-sxuit BXiTHUH CTaTHUHUHN TUCK BiJl PiAKOTO MaJIHMBa, 10 HAJXOIUTh, TOAA€THCS
JI0 MaKCUMaJIbHOTO THCKY Ha 3BOPOTHIH JIiHiI.

Sxmo omip THCKY Ha 3BOPOTHIM JIiHIi Hacoca MadbHUKA HEMOCTATHIH, peKOMEH-
IYETHCS BUKOPUCTOBYBAaTH aBTOMATHYHWI MOBITPOBIABIAHMK IS PiJKOTO HaJMBa
Flow-Control abo moBiTpoBiaBinHuK i3 BOymoBanum dinsrpom FloCo-Top.
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5.2

53

MoHnTax

Bu3zHayeHHs1 nonepevyHOro nepepisy BCMOKTYBAJIbHOI JiHil

[Tix yac nepeBeneHHs IBOTPYOHUX CUCTEM Ha OJHOTPYOHI BUTpaTa MaiBa y BCMOK-
TYBaJILHOMY TPYOOITPOBO/Ii 3MEHIITY€ThCS.

= [lepexoHaiTecs, 0 Mepepi3 BCMOKTYBAILHOTO TpyOompoBony Bigmosinae DIN
4755-2 (mBuakicts motoky 0,2-0,5 mM/c), o0 YHUKHYTH YTBOPSHHS MOBITPSIHUX
MOAYIIOK Ha BHCOKHX JAUISHKaX TPyOOIpoBomy 1 TpyOONpOBOIax 3 YXHIIOM
(epexpuTTS Yepe3 MOMIUTKN).

Bpaxosyiite crierudikarii Ta iHCTpYKIlii BUPOOHUKA CHCTEMHU.

MoHTax BUPOOY

= [lepekoHaiiTecs, 110 BUPIO HE BCTAHOBJICHO Bropi abo mopyd i3 HEi307Ib0BAHOIO
YaCTHHOK KOTNIA, HaJl 3aCiHKaMH TOMOK, IO BiAKPUBAIOTHCsA, ab0 Ha TpyoOi
JIMMOBOTO Tas3y.

= [lepexoHaiiTecs, 110 BiICTIHHUK QiIBTPa pO3TALIOBAHUI BEPTUKAIILHO 1 CIIPSIMO-
BaHUU BHU3.

1. BcraHOBITH BUPIO 3a TOTIOM-
OTOI0 KPITUICHHS 3 KOM-
IJIEKTY Ta JIBOX CAMOPI3iB.

2. BukopucToByiite Kpi-
TUTCHHS SIK MA0IOH IiJ] Yac
3aKpy4YyBaHHS CaMOpi3iB.

IMPOTIKAHHSA BUPOBY

[epekonaiiTecs, 1110 BU BUKOPUCTOBYETE Pi3b0OBe TpyOHe 3'emHanHs 3riqHo 3 DIN
2353 i3 nuiiHApUYHUM pi3b0OneHHsaM (pi3pba G) Ta yIIUIBHITH Pi3bOOBE TpyOHE
3'eIHaHHS IUIOCKOIO0 MPOKJIAIKOI0 abo BiANMOBITHMM KieeM. He BHKOpHCTOBYiTE
Te()IOHOBY CTPIUKY a00 MEHBKY.

HenorpuMaHHS HMX peKoMeHAaNiil MoKe MPU3BECTH /10 MaTepiaTbHUX 30UTKIB.
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BBeneHHs B eKCILIyaTallil0

1. IpuennaiiTe BCMOKTYBaJbHUI TpyOOHpOBiJg A0 BHUPOOY 3a JIOMOMOTOIO Bif-
moBiHOTO pizbboBOTO TpyOHOTO 3'eMHAHHA G3/8" 260 G1/2" 3rignHo 3 DIN 2353.
MowmeHT 3atsaryBanHs cTaHOBUTH 4010 Hm.

2. BukopucroByiite yHiBepcanbHe pi3sOoBe TpyOHe 3'eqnanus AFRISO (akcecy-
apu) st BupoOiB tumiB V 500, R 500 i Z 500. MomeHT 3atsiryBaHHs U1t D6 MM
cTaHoBUTH 18+3 Hm; msa @8 mm - 15+£5 Hwm; msgs @10 mm - 20+5 Hwm. [HCTpYyKRIIiT
3 MOHTaXYy JIOJAIOThCA A0 Pi3bOOBOTO TPyOHOTO 3'€THAHHS.

3. BcraHoBiTh nutaHry nanbHuKa (T BupoOy R 500). Tlepen MoHTaXkeM HepeKo-
HaWTeCs, 0 TIOBEPXHI M YIIIIFHCHHS YUCTI Ta HE MOUIKOKeHI. MOMEHT 3atsi-
ryBaHHs cTaHOBUTH 20+5 Hwm.

HENPALE3IATHUI1 BUPIB

» IlepexoHnaiiTecs, 110 B HE IIOMIHSUIM MICISIMU [IUIAHTH MaJIbHUKA JUTS TONABaIbHOT
Ta 3BOPOTHOI JIiHiI.

HenoTrpumMaHHs MX peKOMeHAaLiii MoKe IPU3BECTH 10 MaTepiaJibHUX 30N TKIB.

6 BBenenns B ekciryaraniro

1. BiakpwuiiTe 3amipHuii KiamaH.
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7.2

7.3

Excnyaranis

Excnyaranis

Po0oTa mix THckoOM

SIKu1o BHPiO BUKOPUCTOBYETHCS ITiJI THCKOM, BiH Ma€ 3aCTOCOBYBATHCS 3 JIATYHHHM
BIJICTIHHUKOM (iIIBTpa.

= VY TakuX BHIQJIKaX BXHUTE BIAMOBIIHUX 3aXO0/IB, 1100 MAKCUMAaJIbHUII JOITyCTH-
MUl poOOYMI THUCK HE MEPEeBUIYBaBCS HABiTh Yy pa3l BUHHUKHEHHS MOMMIIOK
(HecnpaBHHH peIyKTOP TUCKY), HAIIPHUKJIIA], 3a JOIOMOTOIO MEPEyCKHOTO Kia-
MaHa, MepeMHUKa4Ya TUCKY TOILO.

= TlepekoHaifTecs, IO i TUIAHTaMH ITaJbHAUKA i GLIBTPOM PiIKOTO MajiBa BCTa-
HOBJICHUH 36ipHI/IK 3 JaTYUKOM BHUTOKY, 3a JOIIOMOTI'OIO SIKOT'O MOXHa BUABUTHU
BHTIK PiIKOTO MMaJMBa i BIAKITIOYATH MMaTbHUK.

HoBiTp# y BigcTiitHUKY pinbTpa

3anexHo BiJ (QUIBTPYBAILHOTO €IEMEHTa 1 TUCKY BCMOKTYBAaHHS B CHCTEMI Y Bif-
CTIHHHKY (iNbTpa MOXKE YTBOPUTHCS MOBITpsiHA TOMyHIKa. K0 (inbTpyBabHUN
eJIEMEHT HOBHH, y BIJICTIHHHKY MOXe nepeOyBaTi HeBennkuid 00'em manusa. e ne
BIUIMBAa€ Ha poOOTy cHCTeMH (32 YMOBH, IIO BHYTPIIIHA YacTHHa (ijgsTpa 3Mo-
Yy€ThCS MATHBOM).

VY Mipy 3a0pynHeHHs (inbTpa THCK BCMOKTYBAaHHS 30UIBIIYETHCS, 1 BiACTIHHHK
(binbTpa 3 4acoM MOBHICTIO 3aIIOBHIOETHCS MATNBOM.

SIK1o 3HaUHe CKyMYEeHHS NOBITPS IPU3BOANTH J0 HECTIPAaBHOCTEN, PEKOMEHIY€EThCS
BHKOPHCTOBYBATH KOMOIHAIIFO (DIIBTPa IS PIIKOTO MANBHOTO 1 TOBITPOBIABIIHUKA
(FloCo-Top-1 a6o FloCo-Top-2).

BHKOpHCTaHHﬂ B 30HAaX i3 PU3UKOM 3aTOIVIEHb

Bupib miaxoauTh 11k BAKOPUCTAHHSI B 30HAX, CXMIIBHUX JI0 3aTOIJICHB; BOJOHENPO-
HUKHICTH 10 10 mH20 (tuck 1 6ap).

Bupi6 He nmorpedye 3aMiHU MiCIIs 3aTOIICHHSI.

HEMNPALE3JIATHUII BUPIB

[epekonaiitecs, mo ogHOTPYOHHMH GinkTp 31 3BoporHOIO JdiHiero (R 500 Si, R 500
St, R 500 Fi) 3amiHeHO micist 3aTOTUICHHS.

HenorpuMaHHs HUX peKOMeHAANiid Moxe IPU3BECTH 10 MaTepiaJbHUX 30UTKIB.
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TexHiuHe 00¢JIyrOBYBaHHS

8 TexHiuHe 00cIyroByBaHHA

8.1 IlepionnuHicTh TeXHIYHOI0 00CIYTrOBYBaHHS

HEBLAITOBI/IHI 3ACOBM U1 YUINEHHA

» [lepekoHaiiTecs, mo A OYMIICHHS IUIACTUKOBUX JETajed BH BUKOPHUCTOBYETEC
TIJIBKH 3aCO0U JIJIS YUILCHHSI, 0 HE MICTATh PO3UNHHHUKIB.

HeoTpuMaHHs MX peKOMeHAaLiii MoKe MPU3BECTH 10 MaTepia/ibHUX 30U TKIB.

IepioguunicTs Hin

OUHCTIT INIACTUKOBI JA€TaJIl 3a JOIIOMOTOX0 MUJILHOTO

3a HeoOXigHOoCT1
pO3UHHY

Mopiuro

. . 3aMiHITh QITBETPYBaTbHAN CIEMEHT
a00 3a HEOOX1AHOCTI

KosxHi 5 poxis 3aMiHITh IUIAHTH TTaJIbHUKA OAHOTPYOHHX (BiIBTPIB 31
P 3BopoTHOIO HiHiero (R 500 Si; R 500 St; R 500 Fi)

He miznime, Hixk gepe3 20

. 3aMiHIT BHPIO
POKiB

. 3aMiHITh OHOTPYOHNUH (DITBTP 31 3BOPOTHOIO JIHIEIO
Hics satomenna (R 500 Si; R 500 St; R 500 Fi)

AFRISO DinbrpH 1S PiAKOro MaIBa 15



TexHiuHe 00¢c/IyrOByBaHHS

8.2 3amina QinbTpyBabHOIO €jieMeHTa

8.2.1 JdeMoHTax PinbTPYyBAJTBHOIO eJIeMeHTAa

2

AFRISO DiNBTPH st PiJIKOTO NaInuBa 16



Texniune 00c1yroByBaHHsl

8.2.2 MonTax GinbTpyBaabHOIO eJieMeHTa

AFRISO @inbTpH IS PiAKOTO MaTUBa

17



YCyHeHHsl HeCIIPABHOCTEH

YcyHeHHs1 HecTIpaBHOCTeH

Bynp-sKi HeCIIpaBHOCTI, SIKi HE MOXYTh OyTH YCYHYTI 3a IOTIOMOTOIO 3aXO/iB, OIH-
CaHMX Yy [IBOMY PO3/iNi, MOXYTh OyTH YCYHEHI TiJIbK BUPOOHHKOM a00 KBajidiko-

BaHUMHU (paxiBIIMH.

IIpo6aema

Mox/uBa NIpUYMHA

YcyHnenns
HeCIPaBHOCTI

ITansHUK BUMHKAETHCS
gyepe3 HeperyssIpHi
MPOMIXKKH Yacy yepe3
HECIPaBHOCTI

CKynueHHs TOBITPS Y
BCMOKTYBaJIbHOMY Tpy0o0-
MPOBOJII Yepe3 3aHaATO
BEJIUKHUH IIEPETHH TPyOH

[IpaBunbHO po3paxyiite
BCMOKTYBaJIbHUH TpyOo-
MpoBia (AUB. PO3Iin
"Bu3HaueHHs nonepey-
HOTO TIepepi3y BCMOKTY-
BaJBHOT JiHIT"

CKymueHHs MOBITPS Y BijH
CTIHHUKY }inbTpa uepes
BUCOKY ILIBUJIKICTh IOTOKY
1 THCK BCMOKTYBaHHS

3aMiHITh BHpiO aBTOMa-
TUYHHUM MOBITPOBIIBIIHU-
KOM JIJIs PIJKOTO TaJINBa
(FloCo-Top-1 a6o
FloCo-Top-2)

AFRISO

OinBTPH IJIsI PIKOTO MaanBa 18



YCyHeHHsl HeCIIPABHOCTEH

IIpobaema

Mo:kanBa npuivHa

YcyHnenns
HEeCNPABHOCTI

PinuHa HE BCMOKTY€EThCS
a00 ITOCTIHHHAN HOTIK
MEePEPUBAETHCS

Hesenuki BuToku (Hanpu-
KIa7, y pi3b00BUX
3'eqHaHHAX a00 BiABiI-
HOMY (ITUHTY) MOXYTb
MPU3BECTH JI0 TIOTpa-
TUISTHHS TIOBITPS B JIiHIO
BCMOKTYBAHHS HaBiTh 3a
YMOBH, SIKII[O CHCTEMa He
TpaLioe.

Buxopucrosyiite muis-
JpW9HI pi3b00Bi 3'€ THAHHS
TpyO 1 yuIinbHIONTE iX
IUIOCKMMH MiTHHMH TIPO-
KJIaJIkaMH1 (T€pMETHYHO)

VY Bumaaky 3 M'skuMu abo
HAaITiBM'IKUMH MI1THUMA
TpyOaMu BUKOPHCTOBYHTE
KOPCTKUH MaTepiai

[epeBipTe BCi MOBEpXHI
VIIUTHHIOBAYiB Ha
HasBHICTb NOIIKO/KCHb

3axpuiiTe 3amipHuil Kia-
MIaH Ha BiJABITHOMY
GiTHHTY

Buxonaiite mepeBipKy Ha
BaKyyM (IIIOHaiMeHIIe
-0,6 6ap) Ha IPOTOUHOMY
3'€JTHAHHI TIOBITPOBIBI -
HUKa

Hacoc mansHMKa HE CTBO-
PIOE TOCTaTHHOTO

BaKyyMy

[IpoBenits BUIpoOyBaHHS
Hacoca Ha BCMOKTYBaHHS.
Hacoc noBuHeH cTBOpIO-
BaTU BaKyyM HE MEHIIIE
-0,4 6ap

[Hmi HectipaBHOCTI

Bynp nacka, 3B'sOKITBCSA 3
rapstaoro siniero AFRISO

AFRISO

OineTpu 1715 piAKOTO MaNuBa
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10

11

12

BuBeneHHs 3 ekcmiyarauii, yTHiizanis

BuBenenns 3 ekcruryaramii, yruJizanis
YTunizyite BupiO BiANOBITHO 10 YUHHUX HOPM, CTAHIAPTIB 1 MpaBuiI OS3MEKH.

3a00pOHSAETHCSI BUKHIATH SJIEKTPOHHI JIETali pa3oM 13 MOOYTOBUMH BiJXOIaMH.

1. [JemonTtyiiTe mpucTpiil (muB. po3ain "MoHTax" i nifiTe y 3BO-
POTHOMY HOPSAKY.

2. Yrunizyite npucTpiif.

IToBepHeHHs

ITepen moBepHEHHSM BUPOOY HEOOXiHO 3B'sI3aTHCS 3 BUPOOHUKOM.

TlapanTist

IHdopmartist mpo rapaHTii0 MICTHTECS B HAIIUX 3aralbHUX MOJOKEHHSIX Ta yMOBAaX
Ha caiTi www.afriso.com abo B JOrOBOpPI KYITiBITi-IIPOIAXKY.

AFRISO DiNBTPH st PiJIKOTO NaInuBa 20



3anacHi YaCTHHHU Ta aKkcecyapu

13 3anacHi yacTUHM Ta aKcecyapu

YBATA

HEBIANOBIJAHI AETAJII
* BuxopucToByiiTe TiIBKM OpPHUTiHaNBHI 3allacHI YaCTUHM Ta aKcecyapH Bix BUpPOO-
HUKa.

HeoTpuMaHHs MX peKOMeHAaLiii MoKe MPU3BECTH 10 MaTepiaJibHUX 30U TKIB.

Bupio
Ha3zea BupoGy ApT. Ne LnrocTpanis

OpHOTPYOHI QiNETPH
V 500 Si 20292
V 500 St 20294
JBoTpyOHi insTpn
Z 500 Si 20429
Z 500 St 20425
Z 500 Fi 20428
OnHOTPYOHI (GiNBTPH 31 3BOPOTHOIO JIIHIEO
R 500 Si (3BopoTHa miHis) 20281
R 500 St (3BopoTHa JTiHis) 20283
R 500 Fi (3BopoTHa JiHis) 20282

AFRISO DiNBTPH st PiJIKOTO NaInuBa 21



3anacHi YacTHHM Ta akcecyapu

3anacHi 4acTHHHU Ta aKcecyapu

AFRISO nist Tpy6 @6 mm, @8 MM 1 @10 Mm

Ha3zea Bupooy ApT. Ne LmocTpanis
Bincriitank ¢insrpa Kopotkwii (Tum 500), mia- 20254 i
CTHK, JUI PEKUMY BCMOKTYBaHHS
Bincriitnuk ¢insrpa gosruii (tun Optimum), 20258 )
TUIACTUK, JUISl PE)KUMY BCMOKTYBaHHS
Bincriitauk ¢inerpa 3 naryHi (tun 500), 20261 i
JaTyHb, 715 pOOOTH IIiJ] THCKOM
. 10 11

Hakwunna raiika M 64 x 1,5, natyss 050008 -
Bincriitauk ¢inerpa (Trm 500), acTuxk, 3

. 20257 -
(hyHKII€I0 3THBY
Bincriitauk ¢insrpa (tTun Optimum), IacTuk, 20262 )
JUISL PE)KUMY BCMOKTYBaHHS
YmmLHIOBaHLHe KiJIbLIe JUIS BIACTIHHHKA 20422 i
(himsTpa
Kirtou mmst pinmerpa pinkoro mamuBa IS Bif-
KpydyBaHHS HAaKWAHOI TaifiKul BiCTIHHNKA 70061
(himsTpa
PizpboBe TpyOHe 3'emHanus G3/8" 3rigHo 3
DIN 2353 3 miIoCcKor0 MiTHO MPOKIAIKOKO:
Tpyba BJ6 MM 20509 -
TpyOa O8 MM 20508
Tpyda @10 Mm 20510
VHiBepcanbHe pi3b00Be TpyOHE 3'€AHAHHS 20409

AFRISO

OineTpu 1715 piAKOTO MaNuBa
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